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Il lavoro si pone come obiettivo l’applicazione di metodi e algoritmi per la
previsione del carico in sistemi HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditio-
ning). La previsione risulta utile per il risparmio energetico durante il periodo
caldo dell’anno. Infatti al ﬁne di ridurre la richiesta di raﬀreddamento durante
il periodo diurno e i costi energetici del sistema, è possibile utilizzare un ac-
cumulo frigorifero: questa tecnica consiste nella produzione durante il periodo
notturno di tutta o di una parte dell’energia frigorifera richiesta durante il pe-
riodo diurno. L’energia frigorifera può essere accumulata sotto forma di acqua
refrigerata o di ghiaccio. Per quantiﬁcare l’energia da accumulare durante il
periodo notturno è necessaria una previsione del carico per le ore diurne suc-
cessive. La previsione viene elaborata utilizzando principalmente tecniche di
identiﬁcazione e reti neurali artiﬁciali. Diverse prove simulative veriﬁcano la
qualità della previsione ottenuta con gli algoritmi utilizzati.
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ixCapitolo 1
Introduzione
L’acronimo HVAC indica tutti quei sistemi che si occupano di riscaldamento
(Heating), ventilazione (Ventilating) e condizionamento dell’aria (Air Condi-
tioning). Questi sistemi hanno pertanto lo scopo di regolare le condizioni del-
l’aria all’interno di determinate strutture, solitamente di grandi dimensioni,
come industrie, ospedali, sedi di uﬃci ma sono anche fondamentali nel caso di
particolari applicazioni che richiedono controlli accurati su temperatura, umi-
dità o altri parametri. Con la dicitura HVAC si indicano quei sistemi usati sia
per il condizionamento (nel senso del raﬀrescamento) degli ambienti, che per
il riscaldamento, con particolare attenzione al trattamento dell’aria attraverso
il controllo delle sue caratteristiche, come ad esempio l’umidità.
Un punto importante da prendere in considerazione per questi impianti è il
consumo energetico. Impianti preposti al condizionamento dell’aria hanno si-
curamente dei consumi considerevoli e questo rende estremamente importante
cercare di utilizzare al meglio le unità operative. Per minimizzare il consu-
mo energetico è necessaria una procedura di ottimizzazione, il cui obiettivo è
quello di deﬁnire le modalità operative che portano al soddisfacimento delle
condizioni richieste minimizzando il consumo energetico del sistema. I siste-
mi HVAC, infatti, hanno per prima cosa il compito di fornire delle condizioni
salutari e confortevoli agli occupanti; questo però deve essere fatto utilizzan-
do eﬃcientemente le risorse a disposizione, soprattutto le fonti di energia non
rinnovabili, e limitando le emissioni inquinanti nell’aria e nell’acqua. Oltre
agli accorgimenti che devono inevitabilmente essere presi in fase di progetto
dell’impianto, è quindi necessario anche garantire un funzionamento dello stes-
so che permetta uno sfruttamento ottimo dei mezzi disponibili. Il fabbisogno
energetico degli ediﬁci rappresenta una quota considerevole del consumo totale
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d’energia. Questo settore oﬀre quindi notevole potenzialità di risparmio.
Il problema sviluppato nella tesi si snoda a partire dal lavoro compiuto da A.
Nicolettis in [24] e M. Bertinato in [4]. Il loro lavoro si è concentrato sulla
supervisione e ottimizzazione di impianti HVAC, utilizzando l’approccio degli
algoritmi genetici per risolvere il problema della ripartizione ottima del carico
tra i diversi refrigeratori che compongono un impianto HVAC. In questa ottica
il problema aﬀrontato nel presente lavoro è quello in particolare di sviluppa-
re stategie di previsione del carico complessivo di un ediﬁcio. Per carico si
intende la potenza necessaria per garantire determinate caratteristiche e con-
dizioni ambientali all’interno degli ediﬁci. Durante il periodo caldo dell’anno
molte volte, al ﬁne di ridurre la richiesta di raﬀreddamento di picco e, con-
seguentemente, i costi energetici del sistema, è utile prevedere una strategia
di “immagazzinamento del freddo” utilizzando un accumulo frigorifero: que-
sta tecnica consiste nella produzione durante il periodo notturno di tutta o
di una parte dell’energia frigorifera richiesta durante il periodo diurno. Per
quantiﬁcare l’energia da accumulare durante il periodo notturno è necessaria
una previsione del carico frigorifero per le ore diurne successive.
Il problema di previsione del carico (load forecasting) è stato aﬀrontato da
diversi autori nella letteratura ingegneristica. Si tratta sostanzialmente di un
problema di identiﬁcazione. Conoscendo tutti i fattori e le variabili che deter-
minano il carico, identiﬁcando il modello ingressi/uscite è possibile ottenere
la previsione. Per esempio in [34] vengono descritte diverse tecniche di identi-
ﬁcazione applicate a ediﬁci: tra le altre cose vengono sperimentati metodi di
identiﬁcazione parametrica per trovare un modello in spazio di stato dell’ediﬁ-
cio dal punto di vista termico. In [5] si fa una previsione del carico termico di
un ediﬁcio servendosi di un modello “grey-box” deﬁnito attraverso la costru-
zione della rete termica dell’ediﬁcio. L’approccio “black-box” applicato in [10]
è necessario se non si conosce nulla del sistema da identiﬁcare: Forrester and
Wepfer hanno applicato il metodo MLR (multiple linear regression) usando un
regressore di 24-h per predire il carico elettrico di un centro commerciale. In
[20] MacArthur e altri autori hanno applicato un metodo di stima ricorsiva in
linea per predire il comportamento del carico, stima basata su tecniche ARMA
(Autoregressive moving average). Nakahara in [23] utilizza tra le altre cose il
ﬁltro di Kalman per l’ottimizzazione di un serbatoio d’accumulo d’energia. Un
approccio metodologico diﬀerente per aﬀrontare il problema predittivo è l’u-
tilizzo delle reti neurali artiﬁciali. Esse hanno rappresentato negli ultimi anni
una soluzione valida per gestire problemi assai diﬀerenti tra di loro come:3
• Funzioni di approssimazione, o di regressione, tra cui la previsione di
serie temporali e l’identiﬁcazione di modelli;
• L’elaborazione dei dati, compreso il “ﬁltraggio” (eliminazione del rumo-
re), il clustering, separazione di segnali e compressione;
Ad esempio sono state applicate in [17] per ottenere una previsione del consumo
elettrico di un centro commerciale. Kah e altri autori in [13] hanno applicato
una rete modulare multilivello per controllare la temperatura dell’impianto di
condizionamento di un bus. In [3] sono state utilizzate le reti neurali per l’ot-
timizzazione di un serbatoio d’accumulo d’energia per un ediﬁcio destinato ad
attività lavorative. Un approccio interessante è descritto in [32] dove vengono
combinati sia algoritmi neurali, sia metodi ARIMA, “grey-box” e MLR per
correggere l’errore residuo sulla previsione ottenuta attraverso le reti neurali.
La struttura della tesi viene di seguito esposta. Nel secondo capitolo della
tesi verranno presentati i componenti principali che compongono un sistema
HVAC, una sorta di glossario per capire agilmente i termini usati nel seguito.
Il terzo capitolo descrive un metodo per trovare la stima del carico frigorifero,
necessaria per ottenere i dati per l’identiﬁcazione. Successivamente nel quarto
capitolo verranno descritti i principali fattori che determinano il carico frigo-
rifero di un ediﬁcio; inoltre verrà presentato l’ambiente simulativo utilizzato.
La fase successiva sarà quella di identiﬁcare un modello input/output ed ela-
borare la previsione del carico frigorifero (capitolo quinto). Prove simulative e
risultati statistici vengono presentati in capitolo 6. La tesi si conclude con un
capitolo dedicato alle considerazioni conclusive, dove vengono anche date delle
tracce per possibili sviluppi futuri (capitolo 7).Capitolo 2
Sistemi HVAC
I sistemi HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) sono degli insiemi
di apparecchiature dedicate al condizionamento dell’aria all’interno di deter-
minati ediﬁci e assumono un ruolo importante nel caso di strutture di una
certa dimensione. Le funzioni svolte dai sistemi HVAC si basano sui principi
della termodinamica, sul trasferimento del calore e su una serie di scoperte e
invenzioni che sono state fatte a partire dalla rivoluzione industriale e via via
ﬁno ad arrivare ai giorni nostri, dove c’è un continuo aﬃnamento delle tecni-
che per raggiungere soluzioni sempre migliori. Riscaldamento, ventilazione e
condizionamento dell’aria sono fattori strettamente correlati, che puntano al
raggiungimento del comfort termico per gli occupanti, assicurando una qua-
lità dell’aria accettabile e garantendo che i costi di installazione, operazione
e manutenzione siano ragionevoli. Viste le dimensioni mediamente grandi di
questi sistemi, risulta evidente come le apparecchiature che li compongono sia-
no numerose. Dapprima si cerca dunque di dare una descrizione generica dei
principali componenti presenti in un sistema HVAC.
2.1 Componenti di un sistema HVAC
Boiler Un boiler è un contenitore chiuso in cui l’acqua, o un altro ﬂuido,
viene riscaldata sotto pressione. Il ﬂuido viene quindi fatto circolare fuori
dal boiler in un sistema di condotti per essere utilizzato in vari processi o
applicazioni legate al riscaldamento.
Chiller Un chiller è una macchina che rimuove calore da un liquido attraver-
so un ciclo di compressione del vapore, o attraverso un ciclo di assorbimento
56 2. Sistemi HVAC
Figura 2.1: Esempio di chiller prodotto da Rhoss S.p.a
del calore. Il liquido che viene raﬀreddato è di solito acqua, anche se possono
essere presenti altre sostanze in percentuale variabile, come inibitori di corro-
sione o altri additivi. L’acqua fredda in uscita dal chiller viene poi utilizzata
per raﬀreddare e deumidiﬁcare l’aria in strutture commerciali, industriali e
istituzionali di medie-grandi dimensioni. Il chiller è una macchina molto co-
stosa e molto dispendiosa dal punto di vista del consumo energetico, perciò è
necessaria molta attenzione nelle fasi di scelta e manutenzione di queste appa-
recchiature. Esistono tipologie diverse di chiller: alcuni sono “assemblabili” in
loco, in quanto i vari componenti (compressore, radiatore, scambiatore, pom-
pe) sono acquistati dall’installatore separatamente e poi montati in un locale
appositamente adibito; altri (ultimamente i più usati), detti “monoblocco”,
vengono venduti come un’unica macchina già assemblata che andrà semplice-
mente allacciata all’impianto. In base alla modalità di scambio di calore con
l’ambiente esterno, i refrigeratori si distinguono in macchine a condensazione
ad aria (attraverso dei sistemi di ventole il calore viene ceduto all’aria esterna)
o ad acqua (condensazione remota) dove il calore viene estratto dall’acqua del
circuito utenza per essere ceduto ad un secondo circuito a cui faranno capo del-
le torri di condensazione separate. Generalmente i monoblocco (i più diﬀusi)
sono situati all’esterno degli ediﬁci e presentano condensazione ad aria, mentre
quelli da interno hanno la condensazione ad acqua con evaporatore separato.
In ﬁgura 2.1 è rappresentato un chiller della ditta Rhoss S.p.a1: si tratta di un
refrigeratore a monoblocco con condensazione ad aria.
1Azienda specializzata nella produzione di impianti HVAC; sede produttiva in via Oltre
Ferrovia, 32 - 33033 Codroipo (Udine)2.1 Componenti di un sistema HVAC 7
Condizionatori d’aria Un condizionatore d’aria è una macchina, un siste-
ma o un meccanismo progettato per estrarre calore da una determinata area
(o fornire calore ad una determinata area) usando un ciclo frigorifero. I con-
dizionatori vengono usati soprattutto per riscaldamento e raﬀreddamento di
ediﬁci oppure, ad esempio, per il semplice raﬀreddamento all’interno dei vei-
coli. Un sistema che, oltre al condizionamento, garantisce anche il controllo di
riscaldamento e ventilazione viene, come già detto, deﬁnito sistema HVAC.
Condotti d’aria Per distribuire e rimuovere l’aria vengono utilizzati dei
condotti. I ﬂussi d’aria possono comprendere l’aria fornita, l’aria di ritorno e
l’aria esausta; la qualità dell’aria e la sua velocità sono fattori molto importanti
in quanto vanno a determinare la sensazione termica percepita degli occupanti.
A tal ﬁne nei condotti o nelle parti terminali sono generalmente posizionati
dei sistemi di ﬁltraggio per rimuovere polveri, batteri e altri contenuti non
desiderati dell’aria che viene immessa.
Diﬀusori I diﬀusori vengono utilizzati per distribuire l’aria condizionata e di
ventilazione in modo uniforme, creando un movimento d’aria a bassa velocità
nella parte di stanza occupata. I diﬀusori presentano diverse forme, a seconda
delle applicazioni o anche semplicemente delle richieste del committente. A
volte si possono anche trovare dei diﬀusori utilizzati per la funzione inversa,
ossia convogliare l’aria esausta all’esterno della stanza, ma più spesso questo
compito è assolto da apposite griglie.
Filtri per l’aria I ﬁltri sono utili per rimuovere agenti contaminanti dall’a-
ria, prevalentemente particelle solide come polvere, polline, muﬀa e batteri. I
materiali utilizzati per il ﬁltraggio possono essere di diversi tipi. Si va dalle
ﬁbre, come ad esempio il cotone, ad altri materiali che attraggono le particelle
estranee per mezzo dell’elettricità statica. La scelta avviene a seconda della
particolare applicazione in esame.
Griglie Le griglie (o grate) fanno parte dei terminali dell’impianto di un
sistema di distribuzione dell’aria. Nella maggior parte dei casi queste griglie
vengono utilizzate come unità di immissione dell’aria di ritorno o dell’aria
esausta nei condotti per l’aria. In alcuni casi queste unità possono anche essere
utilizzate come punti di uscita per l’aria che viene fornita alle varie zone. È8 2. Sistemi HVAC
possibile trovare anche delle griglie fornite di valvola in grado di regolare il
ﬂusso d’aria.
Pannelli radianti I pannelli radianti sono sistemi di riscaldamento (ma re-
centemente utilizzati anche per il raﬀrescamento degli ambienti) che utilizzano
il calore proveniente da tubazioni collocate dietro le superﬁci dell’ambiente da
riscaldare. Il calore viene principalmente fornito attraverso l’irraggiamento e
non attraverso la convezione, come invece avviene con i termosifoni usati nel
riscaldamento tradizionale.
Vi possono essere:
• Pannelli radianti a pavimento: vengono utilizzati soprattutto nelle re-
sidenze; un circuito idraulico a temperature di 30/40°C scorre sotto il
pavimento. Per la refrigerazione viene fatta circolare acqua a circa 10
°C aﬃancando ai pannelli un sistema di deumidiﬁcazione per il controllo
della condensa;
• Pannelli radianti a parete: vengono soprattutto utilizzati come inte-
grazione di altri sistemi di riscaldamento come quelli a pavimento, per
coprire le elevate dispersioni termiche in certi ambienti;
• Pannelli radianti a soﬃtto: sono utilizzati soprattutto nei casi in cui
vi sia la necessità di riscaldare ambienti molto estesi, come i capannoni
industriali (con il vantaggio di non dover intervenire sul pavimento).
Generalmente l’impianto è costituito da un bruciatore esterno collegato a
una condotta che si snoda all’interno dell’ediﬁcio riscaldandolo mediante
irraggiamento; il rendimento è minore rispetto ai sistemi a pavimento;
Pompe Vengono utilizzate per mettere in circolo il ﬂuido idronico nell’im-
pianto. Possono essere montate in una macchina monoblocco o installate in
locali appositi; aﬃancano sempre uno o più compressori. Esistono pompe a
portata ﬁssa e a portata variabile. Vi è inoltre la distinzione tra pompe vo-
lumetriche e ﬂuidodinamiche. Le prime sfruttano una variazione di volume
in una camera per provocare un’aspirazione o una spinta sul ﬂuido. Nelle se-
conde invece il movimento del ﬂuido è prodotto da un momento indotto dal
ﬂuido stesso. Esempi di pompe volumetriche sono le pompe a stantuﬀo, a
diaframma, a ingranaggi, a camera variabile. Per quanto riguarda le pompe
ﬂuidodinamiche, possono essere citate le pompe centrifughe, le pompe lineari
e le pompe magnetoﬂuidodinamiche.2.1 Componenti di un sistema HVAC 9
Figura 2.2: Scambiatore di calore a doppio tubo
Scambiatori di calore Si tratta di un’apparecchiatura costruita per scam-
biare calore in modo eﬃciente da un ﬂuido ad un altro, senza alcun miscela-
mento tra i due ﬂuidi coinvolti. Gli scambiatori di calore vengono utilizzati
soprattutto in applicazioni legate al condizionamento dell’aria in ediﬁci e veico-
li. Questa classe di scambiatori prende il nome di batterie di raﬀreddamento (o
riscaldamento) o di serpentine di raﬀreddamento (o riscaldamento), per la for-
ma spesso utilizzata nelle tubature interne allo scambiatore. I ﬂuidi impiegati
più comunemente sono l’acqua, una soluzione di glicol e acqua, il vapore o un
liquido refrigerante. Dal lato aria dello scambiatore di calore, vi è una sostan-
ziale diﬀerenza tra i casi di riscaldamento e di raﬀreddamento. Nel secondo dei
due casi, l’aria che viene raﬀreddata presenta un’umidità dovuta alla conden-
sazione, ad eccezione dei casi di aria estremamente secca. Riscaldando l’aria
invece si aumenta la sua capacità di mantenere l’acqua. Si capisce pertanto
come le batterie di raﬀreddamento, devono essere progettate adeguatamente,
in modo tale da gestire sia il carico latente (umidità), sia quello sensibile (raf-
freddamento richiesto). Un esempio di scambiatore di calore è riportato in
ﬁgura 2.2.
Sistemi di controllo per applicazioni HVAC Si tratta di un sistema
computerizzato (PLC, microcontrollore, pc industriale, scheda di calcolo de-
dicata) che ha lo scopo di controllare le condizioni climatiche all’interno degli
ediﬁci. Le apparecchiature di controllo possono essere di vario tipo: pneu-
matiche, elettroniche e dotate di microprocessore o meno, ma sicuramente il
sistema complessivo deve prevedere l’impiego di un’unità di calcolo e di una re-
te di comunicazione. Nel caso di sistemi HVAC di dimensioni medio-grandi, un
controllore centrale ha il compito di monitorare il funzionamento complessivo10 2. Sistemi HVAC
Figura 2.3: Torre di raﬀreddamento per refrigeratori d’acqua
e di trasmettere alle singole unità i comandi appropriati attraverso opportuni
algoritmi che vanno a deﬁnire i set-point e gli stati dei componenti costituenti
l’impianto. Il sistema di supervisione dovrebbe controllare tutte le variabili
d’impianto delegando ai controlli locali il minor numero di settaggi possibili.
Possono inoltre essere predisposte opportune interfacce che permettano una
interazione anche da parte degli operatori.
Torri di raﬀreddamento Sono una tipologia di “raﬀreddatori evaporativi”,
utilizzate per raﬀreddare acqua o altri ﬂuidi, portandoli ad una temperatura
a bulbo umido vicina alla temperatura ambiente. In un sistema HVAC le
torri di raﬀreddamento hanno lo scopo di raﬀreddare l’acqua del chiller, cioè
di smaltire il calore sottratto agli ambienti da climatizzare. In ﬁgura 2.3 è
rappresentato un esempio di torre di raﬀreddamento.
Tubature Vengono utilizzate per il trasporto di ﬂuidi, cercando di eﬀettuare
tale spostamento nel modo più eﬃciente. I materiali impiegati possono essere
vari: vetro, legno, alluminio, acciaio, plastica. All’interno di tubature vi sono
vari componenti, come ad esempio valvole o altre apparecchiature, che tipica-
mente misurano e controllano la pressione, il ﬂusso e la temperatura del ﬂuido
trasportato.
Umidiﬁcatori Gli umidiﬁcatori sono delle apparecchiature che incrementa-
no la quantità di umidità presente nell’aria. Il tipo più comune di umidiﬁcatore,2.1 Componenti di un sistema HVAC 11
quello “evaporativo”, consiste di
• serbatoio: comune a tutti gli umidiﬁcatori, è una riserva d’acqua che
fornisce il vapore nell’ambiente;
• stoppino: si tratta di un ﬁltro che assorbe acqua dal serbatoio;
• ventola: dirige l’aria sullo stoppino, favorendo l’evaporazione dell’acqua;
L’evaporazione dell’acqua dallo stoppino dipende dall’umidità relativa dell’a-
ria. Una stanza con una bassa umidità avrà certamente un tasso di evapora-
zione più elevato rispetto ad una stanza con un’umidità maggiore. Si capisce,
pertanto, come questo tipo di umidiﬁcatore abbia una specie di regolazione
automatica: man mano che l’umidità della stanza aumenta, l’uscita di vapore
acqueo decresce in modo naturale.
Deumidiﬁcatori Sono delle apparecchiature che hanno la funzione di ri-
durre il livello di umidità nell’aria. I condizionatori d’aria fungono automa-
ticamente da deumidiﬁcatori quando raﬀreddano l’aria e hanno la necessità
di gestire l’acqua di condensazione accumulata. Quest’ultima viene fatta eva-
porare all’esterno nelle unità più moderne, mentre in quelle più datate viene
semplicemente fatta fuoriuscire all’esterno. Evidentemente gli impianti di con-
dizionamento centralizzati richiedono un sistema di scarico per gestire l’acqua
di condensazione.
Unità di trattamento aria Le unità di trattamento aria (Air Handling
Units, abbreviato AHU) sono dei dispositivi che hanno il compito di distribuire
l’aria condizionata ai vari ambienti. L’aria che viene trattata (condizionata)
dalle unità di trattamento aria è la miscela di aria ricircolata dagli ambienti e
aria primaria (o esterna). Questa soluzione permette sia il ricambio dell’aria
negli ambienti (contributo dell’aria esterna) sia la riduzione dei consumi ener-
getici con la ripresa dell’aria che era già stata precedentemente trattata. Di
solito una AHU è una larga scatola di metallo che contiene al suo interno un
ventilatore, elementi per il raﬀreddamento o il riscaldamento, ﬁltri, limitatori
di rumore e valvole. Solitamente il sistema è collegato ai condotti per la distri-
buzione dell’aria condizionata, che trasportano quest’ultima in tutto l’ediﬁcio,
facendola poi tornare all’unità di trattamento aria.12 2. Sistemi HVAC
I ventilatori possono operare a velocità ﬁssa, oﬀrire una determinata gamma di
velocità predeterminate oppure possedere un azionamento a frequenza variabile
che gli permetta di coprire un campo esteso di velocità.
Valvole o regolatori di ﬂusso di zona Un regolatore di ﬂusso di zona è
un particolare tipo di valvola utile per controllare il ﬂusso d’aria in un sistema
HVAC. Al ﬁne di ottimizzare l’eﬃcienza ed migliorare il comfort degli occu-
panti, solitamente gli ediﬁci vengono suddivisi in più zone, in modo da poter
regolare indipendentemente le varie zone a seconda del livello di occupazione
e delle applicazioni. Questa suddivisione in diverse zone può essere ottenuta
in uno dei due seguenti modi:
1. Unità di trattamento aria multiple: in questo caso si ha semplicità nel
controllo, e se una AHU ha un guasto, le altre rimangono comunque
funzionanti. Per contro presentano un costo elevato e si registra un
consumo elevato;
2. Unità di trattamento aria singola e valvole di zona: vi sono vantaggi dal
punto di vista del costo ma ci possono essere problemi di aﬃdabilità,
sia per quanto riguarda le valvole, sia per quanto riguarda le unità di
trattamento aria; infatti, essendocene una sola, se questa si guasta tutto
il sistema non è più operativo. Un ulteriore svantaggio, inoltre, è dato
dal fatto che il controllo del sistema è inevitabilmente più complicato;
La scelta deve essere fatta valutando attentamente tutte queste variabili e
considerando l’applicazione per cui il sistema viene progettato.
Ventole Sono i dispositivi che vengono utilizzati per la movimentazione
dell’aria. Di solito sono costituite da superﬁci ampie e piatte che vengono fatte
roteare al ﬁne di garantire un certo benessere, una determinata ventilazione o
assicurare il trasporto di qualche gas in applicazioni industriali.
Impianti di climatizzazione Solitamente la classiﬁcazione degli impianti
di condizionamento viene fatta in relazione al ﬂuido usato per rimuovere il
calore dall’ambiente. Utilizzando tale criterio si possono distinguere:
• Impianti a sola aria. Negli impianti di questo tipo, l’aria viene immessa
nelle singole stanze tramite un’apposita rete di distribuzione, che ha il
compito di trasferire il caldo o il freddo che vengono prodotti in centrale;2.2 Il ciclo frigorifero 13
• Impianti a sola acqua. Questi impianti impiegano come vettore, sia
del caldo che del freddo, l’acqua, che viene opportunamente riscaldata o
raﬀreddata in centrale e poi distribuita nei vari ambienti mediante pom-
pe. Nei singoli ambienti sono poi presenti dei ventil-convettori (fan-coil)
che permettono un’ulteriore regolazione della temperatura, in aggiunta
a quella eﬀettuata in centrale;
• Impianti misti aria-acqua. Negli impianti a sola acqua, durante il
periodo invernale, si tende ad avere valori di umidità piuttosto bassi,
mentre in estate i valori sono strettamente legati ai carichi interni. La
regolazione con impianti a sola acqua è molto limitata, dunque, quan-
do è richiesto un controllo dell’umidità più accurato, vengono utilizzati
impianti misti aria-acqua. In centrale l’aria viene prelevata dall’esterno
e trattata in relazione alle condizioni interne desiderate, in particolare
viene garantito il grado igrometrico voluto. L’aria si occupa perciò di
controllare l’umidità. Nei singoli ambienti invece vengono installati degli
apparecchi alimentati con acqua calda o fredda aventi lo scopo di portare
la temperatura al valore desiderato;
2.2 Il ciclo frigorifero
Il ciclo frigorifero è il processo che sta alla base delle applicazioni HVAC. Nel-
le applicazioni di condizionamento dell’aria che richiedono raﬀreddamento e
deumidiﬁcazione è necessario ricorrere ad un mezzo refrigerante. Solo in pochi
casi il mezzo refrigerante può essere l’acqua raﬀreddata semplicemente dall’a-
ria esterna. Più spesso è necessario la “produzione dell freddo”, mediante un
apposito ciclo frigorifero. In realtà il freddo non viene prodotto ma semplice-
mente il calore viene trasferito da un ambiente a bassa temperatura ad uno a
temperatura superiore. Esistono due cicli termodinamici per ottenere questo
risultato:
• ciclo ad assorbimento: si sfrutta il calore di dissoluzione di un soluto
in un solvente (generalmente acqua) che viene ciclicamente concentrato
e diluito. Il ciclo ad assorbimento non consente il raggiungimento di
temperature particolarmente basse; è molto impiegato nei casi in cui si
disponga di calore di esubero (cogenerazione) o in mancanza di energia
elettrica;14 2. Sistemi HVAC
Figura 2.4: Schema di principio di un sistema refrigerante a compressione a
singolo stadio
• ciclo a compressione: si applica un lavoro di compressione per far passare
un ﬂuido dallo stato gassoso al liquido; la compressione ed il cambiamento
di stato producono calore, che è estratto dal ciclo; successivamente il li-
quido è fatto espandere ed evaporare, sottraendo calore nel cambiamento
di stato inverso; il liquido in evaporazione (ed espansione) produce quin-
di il voluto eﬀetto frigorifero. Il ciclo a compressione è il più diﬀuso nei
condizionatori domestici e nei sistemi HVAC di medio-grandi dimensioni;
In ﬁgura 2.4 è rappresentato lo schema di un sistema che esplica il ciclo di
compressione. Il ﬂuido utilizzato in questi cicli è appositamente studiato per
garantire elevata densità (sia del gas che del liquido), elevata entalpia di evapo-
razione ed elevata capacità termica; il tutto per minimizzare il lavoro richiesto
al compressore. Oggi vengono utilizzati i cosiddetti HCFC (cloro-ﬂuoro-carburi
idrogenati), parecchio costosi. Questi ﬂuidi artiﬁciali presentano un notevole
potenziale di eﬀetto serra; è dunque in corso la ricerca di nuovi ﬂuidi di ciclo
che presentino buone proprietà termodinamiche e ridotto impatto ambientale.
Tra i potenziali candidati vanno citati l’ammoniaca, l’anidride carbonica, il
propano.2.3 Compressori 15
Figura 2.5: Classiﬁcazione dei compressori
2.3 Compressori
L’elemento fondamentale nei sistemi HVAC sotto un’ottica del raﬀrescamento
di un ambiente è sicuramente il chiller; appare chiaro che il componente prin-
cipale di queste macchine sia il compressore: il compito di questo dispositivo è
essenzialmente l’innalzamento della pressione del ﬂuido refrigerante attraverso
una riduzione (meccanica) del suo volume.
In ﬁgura 2.5 vengono classiﬁcati vari tipi di compressori in base al principio
meccanico di funzionamento. Nei compressori volumetrici il volume di gas che
entra nella macchina è indipendente dalle condizioni di aspirazione e mandata;
di solito presentano la caratteristica (che può essere un vantaggio o uno svan-
taggio) di avere portata direttamente proporzionale alla velocità di rotazione
e rapporto di compressione indipendente da questo. Nei compressori dinamici
invece la compressione è ottenuta sfruttando l’energia cinetica impressa al gas
da opportuni meccanismi (si sfrutta il principio della variazione del momento
della quantità di moto). Lo scambio di energia con il ﬂuido avviene grazie alla
rotazione di una ruota (detta rotore o girante) calettata su un albero, munita
alla periferia di pale ed alloggiata in una cassa (detta statore) che può essere
anch’essa munita di pale. Anche se lo scambio di energia tra ﬂuido e macchina
avviene in un organo rotante il processo si può considerare stazionario. Una
descrizione accurata delle varie tipologie dei compressori è descritta in [4].Capitolo 3
Stima del carico
Nel presente capitolo viene descritto un metodo per ottenere la stima del ca-
rico frigorifero (consumo di elettricità dei chiller). La stima è necessaria per
ottenere i dati per l’identiﬁcazione e previsione del carico frigorifero (che sa-
ranno descritti in capitolo 5). Si suppone dunque di essere nel periodo caldo
dell’anno e che l’impianto HVAC abbia funzione di condizionamento (raﬀre-
scamento) e di deumidiﬁcazione. Inizialmente quindi verrà descritto il sistema
HVAC considerato; successivamente si passerà alla stima del carico.
3.1 Descrizione del sistema HVAC
In ﬁgura 3.1 è riportato il sistema HVAC considerato. L’impianto HVAC
descritto è un impianto ad aria, in quanto sono presenti un’unità di trattamento
d’aria centrale, dove l’aria viene raﬀreddata, e un sistema di distribuzione
che serve le varie zone. Nell’impianto di ﬁgura è possibile individuare i tre
sottosistemi che vengono di seguito descritti.
Impianto dei chiller I chiller rappresentano la fonte principale di raﬀred-
damento all’interno di un sistema HVAC e possono essere presenti in numero
maggiore a uno, adottando di solito una conﬁgurazione in parallelo. Ciascun
chiller è di solito provvisto di una pompa, che viene attivata e disattivata as-
sieme al chiller e non indipendentemente. La capacità di raﬀreddamento di
ciascun chiller viene regolata da un apposito controllore, in modo tale da ga-
rantire il mantenimento del riferimento desiderato per l’acqua refrigerata in
mandata. Il numero di chiller rappresenta una ulteriore variabile di controllo.
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Figura 3.1: Sistema HVAC considerato
Al ﬁne di ridurre la richiesta di raﬀreddamento di picco e, conseguentemen-
te, i costi energetici del sistema, è possibile anche prevedere una strategia di
“immagazzinamento del freddo”: la strategia dell’accumulo frigorifero consiste
nella produzione durante il periodo notturno di tutta o di una parte dell’ener-
gia frigorifera (sotto forma di acqua o ghiaccio) richiesta durante il periodo
diurno. Tale soluzione presenta i seguenti vantaggi:
• riduzione della potenzialità dei gruppi frigoriferi e dell’impegno di po-
tenza elettrica;
• possibilità di sfruttare le tariﬀe multiorarie che prevedono costi inferiori
durante il periodo notturno;
• disponibilità di una riserva costante di energia frigorifera, utile per su-
perare interruzioni di energia elettrica di breve durata;
• possibilità di adottare impianti di distribuzione dell’aria a bassa tempe-
ratura, che consentono di ridurre le dimensioni di tubazioni idrauliche,
pompe, canali d’aria e ventilatori;
L’utilizzo di un accumulo frigorifero necessita di un sistema computerizzato di
gestione e la progettazione per questo tipo di sistemi è sicuramente più com-
plessa. Inoltre gli oneri di manutenzione sono sicuramente maggiori. L’analisi
economica di convenienza deve essere eﬀettuata sulla base di una simulazione
oraria dei carichi di raﬀreddamento e dei relativi costi energetici.
Possono essere adottate due strategie di accumulo:3.1 Descrizione del sistema HVAC 19
• giornaliero ad accumulo totale, quando tutta l’energia frigorifera neces-
saria viene prodotta nel periodo a tariﬀa ridotta;
• giornaliero ad accumulo parziale, quando è previsto il funzionamento
diurno dei gruppi frigoriferi ad integrazione;
La maggior parte degli impianti è realizzata secondo il secondo principio, in
quanto consente un livellamento della richiesta smorzandone i picchi che coinci-
dono con i periodi di punta delle tariﬀe, senza peraltro richiedere grossi volumi
di accumulo.
Circuito dell’acqua refrigerata L’acqua, dopo essere stata raﬀreddata al-
l’interno del chiller, viene mandata verso le batterie di raﬀreddamento median-
te apposite pompe e tubature, che costituiscono il circuito dell’acqua refrigera-
ta. La regolazione del ﬂusso d’acqua viene fatta mediante valvole che vengono
controllate adeguatamente.
Sistema di distribuzione dell’aria L’impianto di distribuzione dell’aria
è costituito da un certo numero di unità terminali, da unità di trattamento
dell’aria (Air Handling Units, AHUs), da condotti e da controlli dedicati. Le
unità di trattamento aria a loro volta comprendono una spirale di raﬀredda-
mento, delle valvole, una ventola e degli appositi controlli. In ciascuna AHU,
l’aria di ventilazione proveniente dall’esterno viene miscelata con l’aria di ri-
torno e, successivamente, fatta passare attraverso la spirale di raﬀreddamento
per essere raﬀreddata e immessa nuovamente nelle zone dell’impianto che de-
vono essere servite. Per quanto riguarda il controllo nelle varie zone servite, è
possibile individuare due categorie principali di sistemi:
CAV Gli ambienti a portata costante (Costant Air Volume) immettono in
ognuna delle singole zone in cui l’ambiente viene suddiviso una portata
d’aria ﬁssa con temperatura variabile in funzione del relativo carico. Tale
variazione può essere ottenuta mediante il postriscaldamento locale (im-
pianti monocondotto) oppure mediante la miscela tra due ﬂussi d’aria,
uno freddo e uno caldo. In questo caso gli impianti possono essere multi-
zone oppure a doppio condotto, che diﬀeriscono tra loro per la posizione
delle serrande di miscela. Gli impianti multizone realizzano la miscela dei
due ﬂussi d’aria a diversa temperatura direttamente nella sezione ﬁnale
dell’unità di trattamento aria mediante coppie di serrande per ogni zona20 3. Stima del carico
servita. Essi vengono di solito impiegati per uﬃci di piccole dimensioni
con un limitato numero di zone. Gli impianti a doppio condotto sono
costituiti da due canali di distribuzione dell’aria separati a diversa tem-
peratura (canale caldo e canale freddo) e da terminali di miscela dell’aria
che si trovano in prossimità della zona da trattare. Questi impianti so-
no adatti per uﬃci modulari in cui non sia possibile stabilire a priori il
numero esatto di zone, quando lo stesso dipende dalla distribuzione dei
locali che viene decisa soltanto all’atto dell’insediamento. Gli impianti
a portata costante consentono un accurato controllo della temperatura
ed una risposta rapida alle variazioni di carico. Il controllo dell’umidi-
tà è meno preciso in quanto viene eﬀettuato sul valore medio rilevato
dalla sonda posta nel canale di ripresa comune. Essi presentano eleva-
ti costi di installazione per le canalizzazioni dell’aria e notevoli sprechi
energetici nelle mezze stagioni, momento in cui si veriﬁca una richiesta
contemporanea di raﬀreddamento e riscaldamento, in quanto l’aria deve
essere raﬀreddata dall’unità centrale in modo da neutralizzare il cari-
co maggiore e successivamente riscaldata, attraverso una batteria o per
miscelazione, così da soddisfare la richiesta del termostato.
VAV Gli impianti a tutta aria a portata variabile (VAV, Variable Air Volume)
rappresentano attualmente il sistema di tipo centralizzato che meglio ri-
sponde alle esigenze dei moderni ediﬁci. Gli impianti a portata variabile
sono particolarmente adatti a neutralizzare i carichi di raﬀreddamento
mediante la modulazione della portata d’aria immessa ﬁno a un valore
minimo (solitamente del 50 %). Soltanto nel caso in cui il carico di raf-
freddamento scenda sotto un certo valore, diventa necessario ricorrere
al postriscaldamento locale. La portata totale di aria trattata risulta
notevolmente inferiore a quella di un impianto a portata costante, in
quanto essa viene calcolata in base al massimo carico contemporaneo. Il
ﬂusso viene variato mediante apposite valvole situate in unità terminali
denominate “VAV boxes”, che sono presenti in ciascuna delle zone da
controllare. Dovendo anche garantire che la pressione statica nel con-
dotto sia mantenuta al riferimento impostato, sarà necessario agire sul
regolatore di ﬂusso all’uscita della ventola, sull’inclinazione delle lame o
sulla velocità del motore nel caso di motori a velocità variabile. Oltre
alla temperatura dell’aria, è importante controllare anche l’umidità della
stessa. In genere si sceglie di impostare dei valori ﬁssi per i riferimenti di3.2 Stimatore del carico 21
temperatura, mentre, per quanto riguarda l’umidità, si permette che il
valore rimanga ﬂottante all’interno di un preﬁssato intervallo ammissibi-
le. Un’ulteriore scelta che può essere implementata è quella di rilassare i
vincoli nei periodi in cui l’ediﬁcio non è occupato (ad esempio di notte,
da cui il nome di “night setup”), permettendo alla temperatura di salire
oltre i limiti e riducendo in tal modo la richiesta di raﬀreddamento ed i
relativi consumi. Nei sistemi VAV la portata di aria esterna può essere
variata in funzione della temperatura esterna (free cooling o ciclo eco-
nomizzatore): quando la temperatura dell’aria esterna scende sotto un
certo valore previsto è possibile ridurre il carico sulle macchine frigorife-
re; sul totale di aria trattata viene aumentata la quantità di aria esterna
su quella ricircolata. Gli impianti a portata variabile garantiscono un
eccellente controllo della temperatura in ogni zona e presentano, rispetto
agli impianti a portata costante minori consumi energetici e ventilatori e
canali di dimensioni inferiori. L’aspetto negativo di questi impianti è co-
stituito dal fatto che ad una riduzione di carico corrisponde una riduzio-
ne della portata d’aria immessa in ambiente, e ciò provoca in condizioni
di carico minimo il cattivo funzionamento degli apparecchi di diﬀusione
tradizionali con formazione di ristagni d’aria e correnti fredde. A tale
inconveniente si può ovviare ricorrendo a vari tipi di diﬀusori concepiti
per questo tipo di impianti, quali ad esempio quelli lineari a geometria
variabile o a pavimento, oppure utilizzando terminali di regolazione della
portata dotati di ventilatore di ricircolo in modo da mantenere costante
la portata d’aria immessa in ambiente. Quest’ultimo sistema rappresen-
ta la soluzione ottimale in termini di comfort, ma presenta più elevati
costi di investimento e di gestione.
3.2 Stimatore del carico
Si vuole ora fare una stima del carico frigorifero a partire dalle grandezze
misurabili nel “locale macchine” che ospita ﬁsicamente i chiller in un impianto
reale. Le ipotesi sempliﬁcative sono:
• le proprietà termoﬁsiche dell’acqua sono costanti;
• l’acqua è incomprimibile;22 3. Stima del carico
Figura 3.2: Schema di principio delle connessioni (tubature) tra chiller in
parallelo e carico
• le tubazioni sono adiabatiche;
In ﬁgura 3.2 viene rappresentato un impianto i cui chiller sono posti in paral-
lelo. Ciascun chiller è dotato di una pompa per la circolazione dell’acqua da
refrigerare: essa viene attivata assieme al chiller. La temperatura dell’acqua di
ritorno ai chiller Tchwr;i è uguale per tutte le macchine, mentre le temperature
di mandata (Tchwm;i) possono essere diverse (in base alla logica di controllo).
3.2.1 Bypass e collettore
Nell’impianto HVAC considerato viene usato un ramo di bypass: si tratta di
una tubatura che collega il ramo di mandata in uscita dai chiller con il ramo di
ritorno che proviene dall’utenza. Si deﬁnisce circuito primario la sezione idrau-
lica che comprende le macchine di raﬀreddamento; il circuito secondario è la
sezione idraulica che comprende i sistemi di distribuzione (pompe, collettori)
e le utenze. In relazione al rapporto delle portate d’acqua dei circuiti primario
e secondario è possibile valutare qualitativamente e quantitativamente gli ef-
fetti dell’inserimento del bypass. Il bypass (detto anche ramo disaccoppiatore)
permette di gestire le eccedenze o i deﬁcit di ﬂusso proveniente dai chiller in
parallelo: se al secondario viene richiesto – attraverso le pompe dei vari circuiti
– un ﬂusso maggiore rispetto a quello fornito dai rami attivi sul primario, parte
dell’acqua di ritorno dall’utenza è forzata attraverso la tubatura di bypass a
tornare sul ramo di mandata. Viceversa, nel caso di ﬂusso eccedente dai chil-
ler, l’acqua di mandata è forzata attraverso la tubatura di bypass ad andare
sul ramo di ritorno senza passare per il circuito dell’utenza.3.2 Stimatore del carico 23
Figura 3.3: Bypass idraulico. (a sinistra) Portata primario uguale alla portata
secondario. (a destra) Portata al primario (lato sinistro) _ mtot  _ mut portata
lato secondario (lato destro)
Per semplicità si impone che la portata al secondario (lato utenza) sia costante
e pari a _ mut [Kg=s]. Si suppone che nel caso siano in stato ON tutte le pompe
la portata complessiva al lato primario sia _ mtot = _ mut. Quando invece un
chiller è nello stato OFF anche la rispettiva pompa dedicata (ﬁgura 3.2) è





e coincide con _ mut nel caso tutte le pompe siano in stato ON (k indica il numero
di pompe attivate, _ mi indica la portata del chiller i-esimo). In conclusione,
grazie alle ipotesi sempliﬁcative individuate, vale _ mtot  _ mut.
Nella condizione di ﬁgura 3.3 a sinistra, posto il regime stazionario, supponendo
che non vi siano dispersioni termiche verso l’ambiente, si ha (si omette per
semplicità di notazione la dipendenza delle temperature dal tempo):
Qp = _ mtotc(Tchwr   Tchwm) = _ mutc(TutOut   TutIn) = Qs (3.2)
dove con Qp e Qs si è indicata la potenza termica rispettivamente al lato pri-
mario e secondario. c indica il calore speciﬁco dell’acqua (4.186 [J=(KgK)]).
Per quanto riguarda le temperature si ha:
• Tchwm: temperatura acqua in uscita dal primario;
• TutIn: temperatura acqua in entrata al secondario;
• Tchwr: temperatura acqua in entrata al primario;
• TutOut: temperatura acqua in uscita al secondario;24 3. Stima del carico
Figura 3.4: Esempio di collettore
Se le portate sono equivalenti si ha dunque:
Tchwm = TutIn (3.3)
Tchwr = TutOut (3.4)
Quando invece almeno uno dei due chiller è nello stato OFF, si entra nella
condizione di ﬁgura 3.3 a destra: parte dell’acqua proveniente dall’utenza ri-
torna in mandata al carico. Rimanendo valide le rimanenti ipotesi fatte in
precedenza, in questo caso si ha:
(Tchwr   Tchwm) _ mtot = (TutOut   TutIn) _ mut (3.5)
e, se sono rispettate le posizioni relative di mandata e ritorno tra primario e
secondario, considerando che il ﬂusso proveniente dal ritorno del secondario è
maggiore di quello di ritorno al primario vale sempre
Tchwr = TutOut (3.6)
Combinando la (3.5) con la (3.6) si ottiene l’espressione (3.7) per la tempera-
tura dell’acqua di mandata al circuito utenza (secondario) nota quella in uscita
dai chiller e quella di ritorno dall’utenza.
TutIn = TutOut  
_ mtot
_ mut
(TutOut   Tchwm) = TutOut  
_ mtot
_ mut
(Tchwr   Tchwm) (3.7)
Riferendosi allo schema di ﬁgura 3.2 si individuano nel circuito primario i
nodi in cui l’acqua in uscita da ciascun chiller va a conﬂuire sulla mandata
del circuito stesso. Fisicamente il dispositivo che compie tale operazione è
chiamato collettore (esempio in ﬁgura 3.4).
Posto il regime stazionario, si impone che la potenza termica entrante nel
collettore sia uguale a quella uscente:3.2 Stimatore del carico 25
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Ovviamente si suppone che valga la (3.1).
3.2.2 Serbatoio d’accumulo
Le funzioni del serbatoio sono molteplici. Innanzitutto la sua presenza è impor-
tante per motivi di sicurezza: il suo compito é quello di aumentare l’inerzia ter-
mica del sistema, al ﬁne di abbassare la frequenza delle accensioni/spegnimenti
dei compressori. In secondo luogo gli accumulatori sono utilizzati per questioni
di tipo economico, poiché accumulando energia termica essi possono essere af-
ﬁancati ai gruppi frigoriferi in fase di produzione di energia durante il picco di
carico. Per la modellizzazione del serbatoio si è fatto riferimento a [1]; l’equa-
zione diﬀerenziale che descrive la parte termodinamica del blocco accumulatore
è la seguente:






dove Ta;i(t) e Ta;o(t) sono le temperatura di ingresso e d’uscita dell’accumu-
latore, Va il volume di ﬂuido idronico ivi contenuto,  indica la densità del
ﬂuido. Nel ricavare la (3.10) il serbatoio è stato schematizzato in due sezioni
separate connesse in serie: nella sezione d’ingresso si considera un completo
miscelamento dell’acqua, in quella d’uscita si suppone una stratiﬁcazione (per
eﬀetto della diversa temperatura) del liquido (si veda ﬁgura 3.5). Il parametro
fa rappresenta la frazione del volume totale che deﬁnisce il punto di separa-
zione delle due sezioni; a è la costante di tempo che caratterizza il ritardo
intrinseco del serbatoio. Ovviamente per la parte ﬂuidodinamica del problema
si impone che la portata in ingresso sia uguale a quella d’uscita e pari a _ ma.
Per ottenere la (3.10), in [1] si parte dall’equazione di bilancio dell’energia della
parte miscelata (vengono trascurati termini potenziali e cinetici):
_ mac( Ta;i(t) + Ta;f(t)) + faVac
dTa;f(t)
dt
= 0 (3.11)26 3. Stima del carico
Figura 3.5: Modello del serbatoio con le sezioni di miscelamento e
stratiﬁcazione
Ta;f(t) indica la temperatura in uscita alla parte miscelata. Per la parte stra-
tiﬁcata, considerando che in tale sezione non è contemplato il miscelamento,
vale invece:
Ta;o(t) = Ta;f(t   a) (3.12)
Combinando l’equazione (3.11) con la (3.12) si ottiene l’equazione (3.10).











3.2.3 Chiller e carico
Si consideri un blocco con un ingresso ed una uscita; sia che rappresenti un
refrigeratore o un carico (a potenza istantanea assegnata), per il modello ﬂuido-
dinamico vale ancora l’uguaglianza sulle portate di ingresso e d’uscita. Per
la parte termo-dinamica, trascurando il contenuto dell’acqua all’interno del
blocco k-esimo, risulta:




dove compare la variazione dell’energia termica E del blocco. Nota quindi
(per il chiller dalle curve di resa fornite dal costruttore; per il carico da ta-3.2 Stimatore del carico 27
Figura 3.6: Schema a blocchi comprendente il bypass e il circuito secondario
belle orarie per un ediﬁcio campione) la potenza frigorifera sottratta (ceduta)
dal chiller (carico/ediﬁcio) è possibile ricavare la temperatura d’uscita nota la
temperatura d’ingresso al blocco.
Nel lato secondario del circuito idronico si suppone la presenza di un accumu-
latore a cui segue il blocco adibito a caricoutenza. Dallo schema di ﬁgura 3.6
si ricava, sotto le consuete ipotesi termodinamiche, l’equazione che descrive il
bilancio energetico ( _ m = _ mtot in questo caso):
_ mc(Tchwr(t)   Tchwm(t)) + cVacc
dTutIn(t)
dt
  Ql(t) = 0 (3.15)
dove si è supposto (come fatto in precedenza) che il bypass sia un dispositi-
vo adiabatico e che la quantità di liquido idronico contenuto al suo interno
sia trascurabile: quest’ultimo non va considerato nel bilancio energetico dello
schema. Vacc indica il volume di ﬂuido idronico contenuto nell’accumulatore. Si
noti che la modellizzazione dell’accumulo è sempliﬁcata rispetto a quanto ripor-
tato in precedenza: si modellizza solamente la parte completamente miscelata
del dispositivo, ignorando la sezione interessata dai fenomeni di stratiﬁcazione
(fa = 1); anche il contenuto d’acqua del circuito primario viene trascurata
mentre si concentra nell’accumulatore quello del secondario. Si presume che
l’algoritmo di supervisione e di controllo dell’impianto (con la parte dedicata
alla stima del carico) abbia come hardware di supporto una scheda a micro-
controllore o un pc industriale; si vuole dunque passare all’equazione a tempo
discreto che approssima l’equazione del bilancio del carico; l’equazione (3.15)28 3. Stima del carico
viene discretizzata con Eulero1 ottenendo:
Ql(n)Ts = _ mc(Tchwr(n)   Tchwm(n))Ts + cVacc(TutIn(n + 1)   TutIn(n))
(3.16)
dove n è un numero intero e Ts è il tempo di campionamento. Si suppone che il
carico Ql sia lentamente variabile e lo si suppone costante durante il periodo di
campionamento: la (3.16) può essere rappresentata quindi con un sistema LTI
di dimensione 2, i cui stati sono il carico termico e la temperatura dell’acqua




Ql(n + 1) = Ql(n)
TutIn(n + 1) = Ts






Considerando come ingressi del sistema le temperature [Tchwm Tchwr]T e come
























Lo stimatore asintotico dello stato di ordine intero2 è un sistema LTI ^ (F;G;H;J)
con ingresso u^  =[Tchwm Tchwr TutIn]T (dunque gli ingressi e l’uscita del siste-
ma ); l’uscita è costituita dall’intero stato stimato y^  = [ ^ Ql ^ TutIn]T. Le
matrici dello stimatore risultano quindi:




H = I22 J = 023 (3.19)
Per quanto concerne la matrice del guadagno di correzione L, vengono prese
in considerazione diverse casistiche: la posizioni degli autovalori della matrice
della dinamica dell’errore inﬂuenza ovviamente la velocità di stima a scapito
però della reiezioni ai disturbi. Il calcolo di L, noti gli autovalori della matrice
della dinamica dell’errore, è eﬀettuato mediante il comando Matlab place.
Un esempio è riportato in ﬁgura 3.7 dove vi è il confronto tra carico vero
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Figura 3.7: Esempio di stima del carico con autovalori in 0 e 0.1
Ql e stimato ^ Ql con autovalori della matrice F in 0 e 0.1. I risultati sono
stati ottenuti in [4] riproducendo l’impianto HVAC in simulink (l’ambiente di
programmazione graﬁco associato a Matlab).
Tuttavia il metodo di stima proposto in questo capitolo (utile nella pratica)
non sarà realmente utilizzato nella tesi in quanto fa riferimento alla possibilità
di disporre concretamente di un impianto “vero” su cui eseguire i test o almeno
di un laboratorio di prove. Non avendo a disposizione nulla di questo tipo per
il momento si utilizzerà il software DesignBuilder3 per la generazione dei dati.
3Si veda Appendice ACapitolo 4
Valutazione del fabbisogno di
energia frigorifera
In questo capitolo si vogliono analizzare i principali fattori che determinano il
carico frigorifero di un ediﬁcio1. In generale, per carico frigorifero si intende
la potenza erogata dai chiller per assicurare determinate condizioni ambien-
tali. Si suppone di essere nel periodo caldo dell’anno e che l’impianto HVAC
dell’ediﬁcio sia quello descritto in paragrafo 3.1.
Dati climatici
• Temperatura aria esterna a bulbo secco: è quella temperatura mi-
surata da un comune termometro a bulbo. La misura di tale temperatura
è assolutamente indipendente dall’umidità relativa dell’aria;
• Temperatura aria esterna a bulbo umido: è la temperatura a cui si
porta l’acqua in condizioni di equilibrio di scambio convettivo e di massa
d’aria in moto turbolento completamente sviluppato. Lo strumento uti-
lizzato per tale misurazione è chiamato psicrometro. A partire dal valore
della temperatura di bulbo umido si ricava l’umidità relativa di un am-
biente. Alla saturazione (umidità relativa del 100 %), la temperatura del
bulbo secco e del bulbo umido sono uguali; altrimenti la temperatura del
bulbo umido è minore della temperatura del bulbo secco. La diﬀerenza
tra le due temperature aumenta in corrispondenza ad una diminuzio-
ne dell’umidità relativa. L’umidità relativa è correlata al carico latente,
1Si suppone che l’ediﬁcio considerato sia destinato ad attività lavorative giornaliere (es.
uﬃci) in cui possono esserci anche conferenze e riunioni
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cioè alla quantità d’acqua nell’aria esterna che l’Unità di trattamento
aria deve condensare per portare l’aria in ingresso alle condizioni volute;
• Apporti solari: la radiazione solare colpisce soprattutto le zone perime-
trali dell’ediﬁcio e in determinati orari. Essi sono carichi molto variabili
e dipendono da:
– orario del giorno: al mattino colpiscono le pareti che si espongono
ad est, a mezzogiorno a sud e il pomeriggio ad ovest (riferendosi
all’emisfero boreale);
– latitudine, longitudine e giorno dell’anno: determinano l’incidenza
e la direzione della radiazione solare;
– grado di nuvolosità: la nuvolosità diminuisce la radiazione solare
diretta dei raggi;
– orientamento, forma dell’ediﬁcio, dimensioni e tipologia delle vetra-
te: sono caratteristiche proprie dell’ediﬁcio considerato;
Gli apporti solari possono essere drasticamente diminuiti in presenza di
sistemi di schermatura, che permettono attraverso la loro azione una
risposta dinamica adeguando le radiazioni solari incidenti sulle aperture
trasparenti o vetrate di un ediﬁcio al ﬁne di migliorare il comfort e ridurre
il consumo energetico. Esempi di schermatura sono le veneziane o vetri
oscurati;
Materiale di costruzione Anche il materiale e lo spessore delle pareti in-
ﬂuenza il carico complessivo. In particolare la potenza scambiata per trasmis-
sione con l’ambiente esterno, Pe è data da:
Pe = He4T (4.1)
• He è il coeﬃciente di dispersione termica per trasmissione tra la zona
considerata e l’ambiente esterno;
• 4T è la diﬀerenza di temperatura tra quella operante della zona consi-
derata e quella dell’aria esterna;33
Persone Il carico termico dipende molto dalla occupazione dell’ediﬁcio.
Negli uﬃci mediamente si parla di una persona ogni 10 [m2] . Le maggiori
densità si hanno nelle sale d’attesa e nelle sale riunioni, dove si ha mediamente
una persona ogni 2 [m2]. Gli apporti termici pro capite sono circa 63 [W] di
calore sensibile e 69 [W] di calore latente.
Illuminazione Anche l’illuminazione contribuisce a determinare il carico
complessivo di un ediﬁcio. Nel caso di illuminazione da tavolo le lampade
presentano un carico di 8-10 [W=m2]. Le lampade a soﬃtto hanno media-
mente un carico minore, ma sono più numerose. Complessivamente il carico
dovuto all’illuminazione può essere considerato mediamente di 15-20 [W=m2]
negli uﬃci.
Macchine varie e computer Negli ultimi anni si è veriﬁcato il fenomeno
pressocchè generalizzato della diﬀusione dei sistemi informatici negli uﬃci e
negli ambienti di lavoro in genere. Le stazioni di lavoro collegate in rete e i
Personal Computer dissipano in rete un’elevata quantità di calore che si aggiun-
ge a quello di altre apparecchiature elettriche ed elettroniche (fotocopiatrici,
stampanti, ecc.). Essi hanno un carico fortemente variabile a seconda del tipo
di attività svolto nell’uﬃcio; è possibile ipotizzare un contribuito medio di 20
[W=m2].
Tipologia unità di trattamento aria Fondamentale ai ﬁni della determi-
nazione del carico frigorifero dell’ediﬁcio è la tipologia di unità di trattamento
aria. Sistemi CAV, VAV agiscono in modo diverso e quindi il carico risulta
variabile a seconda del sistema considerato. Per fare un esempio, nel periodo
caldo, nei sistemi VAV con Free cooling, se la temperatura esterna è mino-
re di un certo valore, viene aumentata la quantità di aria esterna in ingresso
riducendo il fabbisogno sulle macchine frigorifere. Anche la potenza di ven-
tilazione impostata inﬂuisce sul carico in quanto l’aumento della ventilazione
(corrispondente a un ricambio d’aria maggiore) comporta il raﬀreddamento di
una maggiore quantità di aria.
Altri fattori Ai fattori già elencati se ne aggiungono altri, molto più aleatori,
come per esempio il tempo e la percentuale di apertura di porte e ﬁnestre
esterne soprattutto in caso di elevate temperature esterne.34 4. Valutazione del fabbisogno di energia frigorifera
Figura 4.1: Ediﬁcio di simulazione con DesignBuilder
Simulazione
Non avendo al momento alcuna misura disponibile su ediﬁci reali si è fatto
ricorso, per questa prima fase di studio teorico, ad un simulatore, DesignBuil-
der, le cui caratteristiche verranno dettagliatamente descritte in Appendice A.
Un esempio di ediﬁcio utilizzato per le simulazioni è riportato in ﬁgura 4.1.
Le pareti, escluso il pavimento, scambiano calore con l’ambiente esterno. In
questa ed anche nelle situazioni che seguiranno, l’ediﬁcio considerato è situato
vicino a Venezia ed i dati climatici per la simulazione sono forniti dai database
di EnergyPlus2. In particolare i dati a disposizioni sono quelli reali raccolti
nella zona nel 2002.
DesignBuilder permette di impostare/modiﬁcare molti parametri. Si elencano
di seguito i principali:
• programma di occupazione e densità di persone [persone=m2];
• apporti computer o altri strumenti [W=m2] e periodo in cui risultano
accesi;
• tipologia di pareti (materiale di costruzione e quindi grado di isolamento
termico);
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• dimensioni ﬁnestre e periodi in cui i sistemi di schermatura risultano
attivati;
• tipo di illuminazione, apporti [W=m2], e periodi in cui l’illuminazione è
attiva;
• tipologia di Unità di trattamento aria (CAV, VAV:::), potenza ([vol=ora3])
e programma (periodi on/oﬀ);
• periodo di simulazione;
In seguito si vuole mostrare il risultato di una simulazione nelle prime tre
settimane di Luglio. Per la seguente simulazione si è utilizzato un template
tipico da uﬃcio. Quindi:
• l’occupazione di persone varia in funzione dell’ora del giorno. Raggiunge
il picco di 0.25 [persone=m2] dalle h.9:00 alle h.12:00 e dalle h.14:00 alle
h.17:00 (diminuisce in ora di pranzo). Inoltre il mercoledì pomeriggio e
il venerdì mattina è stata simulata una riunione quindi è presente una
maggiore densità di persone;
• i computer rimangono accesi nelle ore di lavoro con un contributo medio
di 20 [W=m2];
• i sistemi di schermatura risultano attivati durante le ore lavorative;
• contributo di illuminazione di 15 [W=m2] durante le ore di lavoro;
• programma di unità di trattamento aria come quello di occupazione
(picco di 3 [vol=ora] negli stessi orari di massima occupazione);
È presente un sistema CAV per l’unità di trattamento aria. Questo vuol dire
che la potenza di unità di trattamento aria è costante all’interno di ogni fascia
oraria programmata.
Dopo la simulazione il programma restituisce graﬁcamente i risultati come vi-
sualizzato in ﬁgura 4.2 (i dati sono orari). Nella prima immagine (partendo
dall’alto) appaiono i vari consumi energetici. Quello che interessa per la pre-
visione è il carico frigorifero (indicato con chiller). Nella seconda immagine in
ﬁgura vi sono i dati di temperatura:
• temperatura dell’aria (interna);
3Volumi d’aria ricambiati all’ora (si intende il volume dell’ediﬁcio)36 4. Valutazione del fabbisogno di energia frigorifera
Figura 4.2: Risultato di una simulazione di un impianto HVAC con unità di
trattamento aria CAV
• temperatura radiante: è la temperatura media delle superﬁci che rac-
chiudono l’ambiente;
• temperatura operante: il risultato della media tra la temperatura dell’a-
ria e la temperatura radiante;
• temperatura esterna a bulbo secco;
Nella terza immagine vi sono i vari apporti (potenze) dovuti all’occupazione,
illuminazione, presenza di computer oltre agli apporti solari. Da notare come
nei week-end vi siano solo apporti solari: questi risultano maggiori degli altri
giorni perchè i sistemi di schermatura vengono attivati durante i giorni feriali.
Si nota come il mercoledì pomeriggio e il venerdì mattina vi siano maggiori
apporti di occupazione dovuti alla simulazione di una riunione. Inﬁne la po-
tenza UTA (Unità di trattamento aria) è programmata in modo da seguire
l’andamento dell’occupazione e risulta all’incirca costante all’interno di ogni
fascia temporale programmata (quarta immagine).Capitolo 5
Modellizzazione e previsione del
carico
In questo capitolo viene descritto l’approccio utilizzato per elaborare la previ-
sione1 del carico. In sintesi si utilizza il seguente metodo:
• identiﬁcazione di un modello sui dati passati (input - output);
• previsione degli ingressi per le ventiquattro ore successive;
• eccitazione del modello con gli ingressi predetti ottenendo la previsione
del carico per le ventiquattro ore successive;
In ﬁgura 5.1 viene rappresentato graﬁcamente il metodo utilizzato (d indica il
giorno in cui viene elaborata la previsione, k il numero di giorni utilizzati per
l’identiﬁcazione).
Il programma DesignBuilder oﬀre la possibilità di esportate i dati visualiz-
zati (come in ﬁgura 4.2) in un foglio elettronico2. Il foglio elettronico viene
importato in Matlab dove sono stati sviluppati i metodi di previsione.
5.1 Creazione del modello sui dati passati
Per l’identiﬁcazione del modello si utilizza un approccio “black-box”; si cono-
scono gli ingressi e le uscite ma non è data alcuna informazione sul modello
da identiﬁcare; il modello è di tipo MISO3 (multi input, single output) ed in
particolare gli ingressi considerati sono:
1Si suppone che la previsione venga fatta alle h.24:00 per le ventiquattro ore successive
2Tutti i dati presenti nel foglio elettronico sono orari
3I dati di ingresso e uscita sono forniti da DesignBuilder e sono orari
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Figura 5.1: Rappresentazione del metodo utilizzato per la previsione del carico
frigorifero
• apporti di occupazione;
• apporti di illuminazione;
• apporti computer e/o altre macchine;
• apporti solari;
• temperatura esterna a bulbo secco;
• temperatura esterna a bulbo umido;
• potenza e programma di ventilazione;
Le caratteristiche degli ingressi considerati sono state descritte in maniera
esauriente nel capitolo precedente. Non viene preso in considerazione il ma-
teriale di costruzione in quanto è una caratteristica non tempo-variante del
modello da identiﬁcare. La potenza e il programma di ventilazione rientrano
nella tipologia di unità di trattamento aria. L’output del sistema sarebbe la
stima del carico frigorifero ottenuto; in realtà per l’identiﬁcazione si utilizza
il carico vero (cioè prodotto dalle simulazioni con DesignBuilder) in quanto si
suppone che l’errore di stima sia trascurabile4 (Cfr. ﬁgura 3.7). In ﬁgura 5.2
è rappresentato il modello input/output considerato.
Un problema da considerare è il seguente: alcuni dati in ingresso non possono
essere conosciuti in un contesto reale. Si considerino ad esempio gli apporti
4Come già accennato non si ha a disposizione un impianto “vero” su cui eseguire i test5.1 Creazione del modello sui dati passati 39
Figura 5.2: Modello input/output considerato
INGRESSI DEL MODELLO
conosciuti non conosciuti
Temperatura esterna a bulbo secco apporti occupazione
Temperatura esterna a bulbo umido apporti computer
Potenza e programma di ventilazione apporti illuminazione
apporti solari
Tabella 5.1: Ingressi del modello40 5. Modellizzazione e previsione del carico
Figura 5.3: Stima degli apporti solari tra il 16/05 e il 30/09
di occupazione. Nel programma DesignBuilder possono essere impostati la
densità di persone e il programma di occupazione dell’ediﬁcio. Il simulato-
re quantiﬁca queste informazioni in un apporto numerico ([KW], in funzione
dell’ora del giorno) che svolge il ruolo di ingresso al modello. Tuttavia in un
contesto reale risulta assai diﬃcile quantiﬁcare questi apporti. Analogo ragio-
namento può essere fatto con gli apporti di illuminazione, apporti computer e
apporti solari (tabella 5.1). Per quanto riguarda gli apporti solari, se l’ambien-
te simulativo rispecchia esattamente la forma dell’ediﬁcio considerato e anche
il suo orientamento (oltre alla località in cui si trova) è possibile sfruttare gli
apporti solari forniti dal simulatore in tutto il periodo caldo considerato (in
questo caso nell’estate del 2002). La stima degli apporti solari in un determi-
nato giorno ad una certa ora viene ottenuta facendo una media oraria (stessa
ora in diversi giorni) dei dati forniti da DesignBuilder su un periodo che va
dai venti giorni precedenti ai venti giorni successivi. La stima viene dunque
utilizzata come ingresso al modello.
In ﬁgura 5.3 vi è il risultato della stima degli apporti durante il periodo caldo
(dal 16/05 al 30/09) di un ediﬁcio utilizzato per le simulazioni e in ﬁgura 5.4
è rappresentata la stima di una settimana nel mese di Luglio (ingrandimento
della ﬁgura 5.3). Nei week-end (sabato e domenica) si notano maggiori apporti
in quanto non sono attivati i sistemi di schermatura. Non vengono rappresen-
tati i dati veri di apporti solari in quanto si hanno errori relativi molto bassi
(qualche valore percentuale) e i graﬁci di stima e dati veri sarebbero quasi5.1 Creazione del modello sui dati passati 41
Figura 5.4: Stima degli apporti solari in una settimana di Luglio
sovrapposti. Risulta possibile dunque utilizzare la stima degli apporti solari
come ingresso al modello.
Per quanto riguarda gli altri apporti non conosciuti (che verranno considerati
come disturbi) si è proceduto nel seguente modo. In fase simulativa sono
stati annullati e quindi si è ottenuto il carico dovuto solamente agli ingressi
conosciuti. La stima dei disturbi è stata compiuta facendo la diﬀerenza tra
carico vero (ottenuto simulando l’ediﬁcio con i disturbi) e carico calcolato nel
caso precedente. Tuttavia il precedente approccio può essere utilizzato in fase
simulativa e non in fase sperimentale. Infatti in un contesto reale è impossibile
riuscire a ottenere i dati di carico frigorifero di un ediﬁcio senza i disturbi.
Sarebbe necessario attivare gli impianti di condizionamento senza alcun carico
antropico (carichi dipendenti dalla presenza dell’uomo quali i disturbi). Allora
in fase di creazione del modello5 non vengono considerati i disturbi ma vengono
considerati come ingressi solo i dati conosciuti e la stima degli apporti solari:
• Temperatura esterna a bulbo secco;
• Temperatura esterna a bulbo umido;
• Stima degli apporti solari;
• Potenza e programma di ventilazione;
5Si riferisce al modello complessivo in cui si considera il carico ottenuto con i disturbi42 5. Modellizzazione e previsione del carico
I disturbi oltre ad essere molto correlati tra di loro in quanto risultano tutti
presenti nei giorni feriali, sono molto correlati anche alla potenza di ventila-
zione, il quale risulta essere un ingresso conosciuto. Una variazione dell’uscita
dovuta alla variazione dei disturbi viene interpretata dall’algoritmo di iden-
tiﬁcazione come dovuta alla variazione della potenza di unità di trattamento
aria, in caso quest’ultima sia correlata ai disturbi, come si suppone in questo
caso. Dunque pur non ottenendo un modello esatto in quanto non tiene conto
della presenza dei disturbi, il modello ottenuto risulta adatto per comprendere
le relazioni ingresso-uscita. L’identiﬁcazione del modello avviene utilizzando
algoritmi PEM6 e reti neurali artiﬁciali7.
Quantità di dati per l’identiﬁcazione Un problema da tenere presente è
la quantità di dati su cui identiﬁcare. In ﬁgura 5.5 vi sono i risultati dell’errore
medio giornaliero nel caso di impianti a unità di trattamento aria costante con
modello creato con le reti neurali. In ascissa vi è la dimensione dell’identiﬁca-
tion set (insieme dei dati di identiﬁcazione). L’errore misura la diﬀerenza tra
carico reale e carico in uscita dal modello identiﬁcato eccitato con i medesimi
ingressi con cui è stato ottenuto il carico reale nella simulazione. Se l’identi-
ﬁcation set è maggiore di 20 giorni (corrispondenti a 480 dati-ore) l’errore si
stabilizza nella fascia compresa tra i 8 [KW]. Questi risultati sono relativi
a un caso particolare; si nota comunque come all’aumentare del numero dei
dati, migliori la qualità dell’identiﬁcazione ottenuta.
Procedura di validazione Il modello trovato tramite algoritmi PEM o
reti neurali è stato sottoposto a procedura di validazione. La procedura di
validazione viene fatta con dati di input/output diversi da quelli con cui è
stato identiﬁcato il modello. Nel caso di identiﬁcazione con algoritmo PEM il
modello è stato validato con dati raccolti con le seguenti varianti di simulazione:
• sono state variate le dimensioni delle ﬁnestre per modiﬁcare i dati relativi
agli apporti solari;
• è stata variata la potenza di ventilazione;
In caso di identiﬁcazione con le reti neurali la procedura di validazione viene
fatta già dall’algoritmo il quale divide l’insieme dei dati a disposizione:
6Una descrizione dettagliata per quel che riguarda l’identiﬁcazione e l’algoritmo PEM si
trova in Appendice B
7Le reti neurali artiﬁciali vengono approfondite in Appendice C5.2 Previsione degli ingressi 43
Figura 5.5: Errore assoluto medio giornaliero in funzione della dimensione
dell’identiﬁcation set
• 60 %: identiﬁcazione del modello;
• 40 %: validazione del modello;
Le percentuali possono essere variate attraverso le diverse opzioni presenti sugli
algoritmi.
5.2 Previsione degli ingressi
Risulta necessario ora ottenere una previsione degli ingressi conosciuti per le
ventiquattro ore successive.
Temperatura esterna a bulbo secco. La previsione viene fatta model-
lizzando i dati di temperatura passati come un sistema ARMA auto-regressivo
del tipo:
Ts() + ::: + naTs(   naT) = 
0() + ::: + 
nc(   ncT);  2 Z (5.1)
Ts() indica la temperatura esterna a bulbo secco; con () si indica l’errore
residuo. I dati di temperatura sono disponibili ogni ora8 (T = 1 [ora]). Sul
modello base (5.1) viene applicato l’algoritmo PEM utilizzando i dati veri di
8I dati di output di DesignBuilder sono orari44 5. Modellizzazione e previsione del carico







Tabella 5.2: Statistiche sull’errore di predizione della temperatura esterna a
bulbo secco con modello ARMA
temperatura dei giorni precedenti per ottenere la previsione per le ventiquat-
tro ore successive. La quantità dei dati passati su cui identiﬁcare non è un
problema banale. Si è osservato che risultati eﬃcienti vengono raggiunti quan-
do si utilizzano almeno dieci giorni. Pochi dati infatti sono spesso inﬂuenzati
da variazioni di carattere temporaneo della temperatura esterna e quindi non
è possibile in tal caso identiﬁcare in modo adeguato il modello. Gli ordini
del modello ARMA na e nc vengono scelti dall’algoritmo PEM cercando di
ottenere un modello che minimizzi l’errore residuo. In ﬁgura 5.6 vengono rap-
presentati graﬁcamente i risultati della previsione a 24 ore sui dati raccolti tra
il 01/07/2002 e il 15/07/2002 a Venezia. Le statistiche sull’errore si trovano
in tabella 5.2.
Altra possibilità per compiere la previsione è quella di utilizzare una media dei
dati passati: la previsione ad ogni ora viene calcolata facendo la media dei dati
nella stessa ora dei giorni precedenti. In ﬁgura 5.7 vi è la previsione ottenuta
con media oraria di tre giorni passati. Le statistiche sono abbastanza simili5.2 Previsione degli ingressi 45
Figura 5.7: Previsione della temperatura esterna a bulbo secco con media






Tabella 5.3: Statistiche sull’errore di predizione della temperatura esterna a
bulbo secco con media oraria di tre giorni passati
al caso precedente: una maggiore deviazione d’errore è presente nel secondo
caso (tabella 5.3). Tuttavia i risultati statistici diﬀeriscono volta per volta a
seconda dei giorni considerati e non può essere deﬁnito a priori quale dei due
metodi risulti migliore.
Temperatura esterna a bulbo umido La previsione della temperatura
esterna a bulbo umido viene fatta in modo analogo a quella della temperatura
a bulbo secco. I risultati risultano notevolmente peggiori del caso precedente in
quanto l’umidità ha un andamento molto aleatorio, diﬃcilmente interpretabile
da un modello ARMA (ﬁgura 5.8). Le statistiche sull’errore sono riportate in
tabella 5.4.
I risultati ottenuti facendo una media oraria dei giorni precedenti sono all’in-
circa analoghi e con un errore marcato di predizione, come si può immaginare
osservando l’andamento altamente aleatorio della temperatura a bulbo umido
in ﬁgura 5.8.46 5. Modellizzazione e previsione del carico







Tabella 5.4: Statistiche sull’errore di predizione della temperatura esterna a
bulbo umido con modello ARMA5.2 Previsione degli ingressi 47
Apporti solari In questo caso come previsione giornaliera si utilizzano i
dati ottenuti ﬁltrando9 gli apporti solari prodotti dalla simulazione dell’ediﬁcio
considerato nel periodo caldo del 2002 (come spiegato in paragrafo 5.1).
Programma e potenza di ventilazione Il programma orario e la potenza
di ventilazione vengono direttamente impostati dall’utente (utilizzatore). Si
suppone in questo caso che vengano attivati durante i giorni feriali con picchi
verso mattina e pomeriggio in cui risulta massima la richiesta di ricambio d’aria
per la densità di persone.
Per ottenere la previsione del carico inﬁne si è solamente provveduto ad eccitare
il modello identiﬁcato relativo al passato con gli ingressi predetti. I risultati
della previsione vengono descritti in capitolo 6 dove vi sono diverse prove
simulative.
9La media oraria viene ottenuta con ﬁltro uniformeCapitolo 6
Prove simulative
In questo capitolo vengono rappresentati i risultati delle simulazioni eﬀettua-
te utilizzando i metodi e le tecniche descritte in capitolo 5. I risultati della
previsione nei giorni considerati vengono ottenuti iterativamente: la previsio-
ne per le ventiquattro ore successive avviene giornalmente. Dunque ad ogni
iterazione1 avviene:
• identiﬁcazione del modello sui dati passati;
• previsione degli ingressi;
• previsione del carico tramite eccitazione del modello con gli ingressi
predetti;
Per quanto riguarda il numero di dati su cui identiﬁcare si utilizzano tutti i
dati disponibili nel passato (si suppone di disporre dei dati dall’inizio della
stagione calda). L’identiﬁcazione del modello è stata fatta con:
• algoritmi PEM;
• reti neurali artiﬁciali feedforward;
• reti neurali artiﬁciali dinamiche;
Di seguito verranno descritti i risultati della previsione nei diversi casi.
6.1 Metodo PEM
1cioè ad ogni giorno
4950 6. Prove simulative
Figura 6.1: Risultati previsione dal 05/08/2002 al 25/08/2002 nei sistemi CAV
(algoritmo PEM)
Sistemi CAV Vengono riportati ora i risultati ottenuti considerando im-
pianti HVAC che utilizzano sistemi CAV come unità di trattamento aria. In
ﬁgura 6.1 vengono confrontati i dati veri di carico frigorifero e i carichi predet-
ti nel periodo che va dal 05/08/2002 al 25/08/2002. Si nota una sostanziale
sottostima in caso di carichi elevati. Questo errore di previsione è dovuto al
fatto che esistono notevoli non-linearità tra ingressi e uscite. Con gli algoritmi
di identiﬁcazione PEM si riescono a ottenere ottimi risultati nel caso di identi-
ﬁcazione di sistemi lineari2. In questo caso il sistema è fortemente non lineare
e questo comporta statistiche non eﬃcienti. A ciò si aggiunge il fatto che i
segnali utilizzati per l’identiﬁcazione sono poco eccitanti per il sistema: alcuni
ingressi (quali ad esempio apporti solari e ventilazione) presentano componenti
periodiche e stimolano sempre le medesime frequenze3. In ﬁgura 6.2 (a sini-
stra) vi è il confronto tra medie e massimi giornalieri veri e predetti in una
simulazione compiuta in tutto il periodo caldo, da ﬁne Maggio a ﬁne Settem-
bre4. È stato poi studiato e analizzato l’errore di predizione. Viene riportata
in tabella 6.1 la deﬁnizione di carichi orari, medi, massimi e il carico nominale.
Vengono deﬁniti i seguenti errori relativi:
• errore relativo rispetto al carico nominale:
Qj;i  ^ Qj;i
Qnom
2Si veda Appendice B
3Per approfondire il concetto sulla persistente eccitazione degli ingressi si veda [26]
4In ascissa vi sono i giorni6.1 Metodo PEM 51
Figura 6.2: Confronto medie, massimi e rispettivi errori da ﬁne Maggio a ﬁne
Settembre nei sistemi CAV (algoritmo PEM)
Qj;i carico vero all’ora j-esima del giorno i-esimo
^ Qj;i carico predetto all’ora j-esima del giorno i-esimo
Qmax;i carico massimo giornaliero vero del giorno i-esimo
^ Qmax;i carico massimo giornaliero predetto del giorno i-esimo
Qmean;i carico medio giornaliero vero del giorno i-esimo
^ Qmean;i carico medio giornaliero predetto del giorno i-esimo
Qnom massimo carico vero in tutto l’arco di simulazione
Tabella 6.1: Carichi orari, medi, massimi e carico nominale52 6. Prove simulative
Figura 6.3: Risultati previsione dal 05/08/2002 al 25/08/2002 nei sistemi VAV
con Free Cooling (algoritmo PEM)
• errore relativo medio rispetto al carico nominale:
Qmean;i  ^ Qmean;i
Qnom
• errore relativo di picco rispetto al carico nominale:
Qmax;i  ^ Qmac;i
Qnom
Gli istogrammi in ﬁgura 6.2 (a destra) rappresentano la frequenza relativa
dell’errore medio e massimo rispetto al carico nominale5.
Sistemi VAV con Free Cooling In ﬁgura 6.3 vi è il risultato della pre-
visione del carico nei sistemi VAV con Free Cooling: come già spiegato in
paragrafo 3.1 nei sistemi VAV la portata d’aria ai singoli ambienti viene varia-
ta in funzione del carico termico istantaneo; in questo modo si vuole garantire
una temperatura all’incirca costante negli ambienti. In caso di Free Cooling
se la temperatura esterna si abbassa sotto un certo valore viene aumentata
l’introduzione di aria esterna sulla totale (esterna + ricircolata), in modo da
ridurre il carico sulle macchine frigorifere.
I risultati sono stati più soddisfacenti in questo caso come si può notare dalla
ﬁgura 6.4 in cui vi è il confronto delle medie giornaliere e dei massimi con i
relativi istogrammi.
5Si intende la frequenza relativa delle occorrenze dell’errore: l’errore viene suddiviso in
fasce; in ordinata vi è la percentuale delle volte (sul totale) in cui l’errore si trova in quella
determinata fascia6.2 Reti neurali artiﬁciali feedforward 53
Figura 6.4: Confronto medie, massimi e rispettivi errori da ﬁne Maggio a ﬁne
Settembre nei sistemi VAV con Free Cooling (algoritmo PEM)
6.2 Reti neurali artiﬁciali feedforward
Sistemi CAV Analoghi risultati statistici vengono riportati nel caso di uti-
lizzo di reti neurali feedforward per l’identiﬁcazione del modello. In ﬁgura 6.5 vi
sono i risultati della previsione compiuta tra il 05/08/2002 e il 25/08/2002. Si
nota subito il miglioramento ottenuto grazie all’utilizzo delle reti neurali (Cfr.
ﬁgura 6.1). Le reti neurali risultano ottime per identiﬁcare sistemi non linea-
ri6. La distribuzione dell’errore medio e di picco confermano i miglioramenti
ottenuti (ﬁgura 6.6).
Sistemi VAV con Free Cooling Anche nei sistemi VAV con Free Cooling
si ottiene un miglioramento dei risultati anche se più cospicuo. In ﬁgura 6.7 si
possono osservare i graﬁci dei carichi veri e predetti nelle stesse tre settimane
di Agosto. In ﬁgura 6.8 vi è il confronto dei massimi e dei valori medi.
6Si veda Appendice C54 6. Prove simulative
Figura 6.5: Risultati previsione dal 05/08/2002 al 25/08/2002 nei sistemi CAV
(reti feedforward)
Figura 6.6: Confronto medie, massimi e rispettivi errori da ﬁne Maggio a ﬁne
Settembre nei sistemi CAV (reti feedforward)6.2 Reti neurali artiﬁciali feedforward 55
Figura 6.7: Risultati previsione dal 05/08/2002 al 25/08/2002 nei sistemi VAV
con Free Cooling (reti feedforward)
Figura 6.8: Confronto medie, massimi e rispettivi errori da ﬁne Maggio a ﬁne
Settembre nei sistemi VAV con Free Cooling (reti feedforward)56 6. Prove simulative
6.3 Reti neurali artiﬁciali dinamiche
Come spiegato in Appendice C le reti dinamiche riescono a modellizzare even-
tuali feedback tra uscite ed ingressi. Si è provato a sperimentare questa tipolo-
gia di reti nei sistemi VAV in cui è presente un anello di retroazione tra carico
e potenza UTA. Le prestazioni statistiche sono all’incirca analoghe a quelle
ottenute con reti feedforward. Le reti feedforward riescono infatti comunque
a comprendere le relazioni input/output, memorizzando e quindi riconoscendo
in fase predittiva determinate sequenze di dati di input con i rispettivi output.
Si riporta inﬁne in tabella 6.2 a pagina 57 un riepilogo sulle frequenze7 relative
degli errori considerati, utile per un confronto visivo immediato. Le frequenze
degli errori medi e massimi relative agli algoritmi PEM e alle reti neurali feed-
forward sono state rappresentate graﬁcamente negli istogrammi nei paragraﬁ
6.1 e 6.2.
Si utilizza la seguente notazione:
• PEM: metodo PEM
• FF: reti neurali feedforward
• D: reti neurali dinamiche
In tabella 6.3 a pagina 58 vi è il riepilogo sulle statistiche per quanto riguarda
l’errore di predizione in tutte le ore e considerato solo nei picchi sempre nella
simulazione compiuta tra ﬁne Maggio e ﬁne Settembre.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabella 6.3: Riepilogo statistiche sull’errore di predizione6.4 Tempi di calcolo 59
6.4 Tempi di calcolo
Si vuole dare un accenno ai tempi di calcolo per l’identiﬁcazione del modello
nei diversi casi. Nel caso peggiore (in cui si elabora la previsione a ﬁne Set-
tembre) gli algoritmi di identiﬁcazione agiscono sui dati di un’intera stagione
(a cui corrisponde un numero di dati pari al numero di giorni di simulazione
moltiplicati al numero di ore in un giorno essendo che i dati sono orari). I
tempi di calcolo per l’identiﬁcazione nel caso peggiore sono:
• metodo PEM: 10 [secondi] circa
• reti neurali feedforward: 20 [secondi] circa
• reti neurali dinamiche: 15 [minuti] circa
Le reti neurali dinamiche presentano tempi di calcolo molto elevati. Questo
è dovuto al fatto che la propagazione dell’informazione nella rete avviene in
entrambe le direzioni.
6.5 Varianti simulative
Accanto alle simulazioni prodotte da DesignBuilder a Venezia su ediﬁci desti-
nati ad attività lavorative, sono state fatte diverse simulazioni in altre località
e su ediﬁci residenziali, case private, strutture adibite ad attività sportive, ec-
cetera; sono stati testati i metodi di identiﬁcazione descritti per ottenere la
previsione del carico nei diversi casi. Le reti neurali si dimostrano ancora ef-
ﬁcienti rispetto agli algoritmi PEM. Le forti non-linearità tra le variabili nei
sistemi HVAC risultano comprese dagli algoritmi di apprendimento delle reti
e la previsione risulta molto buona.
Si è inoltre provato a considerare gli apporti solari come ingressi non conosciuti:
in questo caso si suppone di non disporre di un ambiente simulativo (come
DesignBuilder) che riesca a quantiﬁcare gli apporti solari nelle varie località.
Le prestazioni statistiche risultano leggermente peggiori del caso precedente
come era prevedibile. La frequenza delle occorrenze dell’errore si abbassa di
alcuni valori percentuali (1-2 %) a bassi errori relativi (0-10%) mentre si alzano
i valori in corrispondenza ad errori più elevati. I risultati statistici risultano
comunque poco diﬀerenti.Capitolo 7
Conclusioni e sviluppi futuri
In questo lavoro di tesi si sono valutati e confrontati alcuni metodi di pre-
visione per il carico frigorifero. In particolare sono stati utilizzati metodi di
identiﬁcazione PEM e le reti neurali artiﬁciali. Gli algoritmi PEM si sono ri-
velati non molto buoni per gestire casi con forte non-linearità, presenti negli
impianti HVAC. Al contrario con le reti neurali sono stati ottenuti risultati
statistici migliori. Il vantaggio delle reti neurali sta nella loro capacità di mo-
dellizzare problemi con molte variabili e di captare relazioni non lineari tra
queste. Per contro i modelli prodotti dalle reti neurali, anche se molto eﬃ-
cienti, sono poco comprensibili: non è possibile spiegare come e perché siano
stati ottenuti determinati risultati. La rete infatti non riesce a spiegare in
modo chiaro il funzionamento ﬁsico del sistema. I metodi di identiﬁcazione
classici come PEM, “grey-box”, “black-box”, ARMAX da questo punto sono
più intuitivi perchè producono comunque un modello che può essere interpre-
tato ﬁsicamente. Tuttavia il ﬁne di questo lavoro non è lo studio del modello
identiﬁcato, ma questo è solo uno strumento utile per risolvere un problema
applicativo. Il proseguo naturale del presente lavoro è infatti quello di valutare
l’inserimento dell’accumulatore nei sistemi HVAC implementati in [24] e in [4].
In particolare bisognerebbe valutare diverse problematiche tra cui:
• costo di installazione;
• stima del risparmio energetico;
La stima del risparmio energetico è necessaria per la valutazione del periodo
di ammortizzazione del costo iniziale. Questo può essere fatto facendo diverse
simulazioni dell’impianto con l’accumulatore. Tra le problematiche correlate
vi sono la quantità di energia frigorifera da accumulare (accumulo totale o
6162 7. Conclusioni e sviluppi futuri




DesignBuilder è un’interfaccia graﬁca che utilizza l’ultima versione del simula-
tore EnergyPlus per calcolare le prestazioni energetiche degli ediﬁci. I risultati
possono essere selezionati e raﬃgurati oppure esportati in formato elettronico
per essere utilizzati da diverse applicazioni (come ad esempio matlab). In
DesignBuilder possono essere modellate nello spazio 3-D numerose tipologie di
ediﬁci e con forme molto diverse tra loro. Realistici elementi tridimensionali
forniscono un ritorno visivo dello spessore degli ediﬁci, della dimensione delle
stanze e dei volumi; non ci sono limitazioni sulla forma geometrica o sull’a-
spetto delle pareti. Con DesignBuilder è possibile creare diversi template di
simulazione agendo su voci quali tipo di costruzione, attività svolte all’inter-
no, sistemi di illuminazione e HVAC e possono essere applicati cambiamenti a
diversi livelli (ediﬁcio, blocco, singola zona).
A.1.1 Simulazione e progetto
DesignBuilder permette il calcolo dei carichi degli impianti di riscaldamento e
condizionamento utilizzando dati climatici reali per veriﬁcare il comportamen-
to dell’ediﬁcio sotto eﬀettive condizioni reali. Una ampia casistica di dati di
simulazione può essere mostrata in intervalli annuali, mensili, giornalieri, orari
o sub-orari:
• il consumo di energia;
• la temperatura interna, quella media radiante, operativa e l’umidità;
6364 A. DesignBuilder e EnergyPlus
• dati climatici del sito;
• trasmissione del calore attraverso le componenti dell’ediﬁcio tra cui mura,
soﬃtti, inﬁltrazioni, eccetera;
• carichi di riscaldamento e raﬀreddamento;
• produzione di anidride carbonica;
• apporti termici e potenza di unità di trattamento aria;
I dati ambientali sono mostrati senza bisogno di ricorrere all’utilizzo di moduli
esterni o all’importazione di dati esterni. La ventilazione naturale può essere
modellata con opzioni sulle aperture delle ﬁnestre in funzione della tempera-
tura esterna e della temperatura di progetto. Il sistema di vetri comprende la
modellizzazione dettagliata di armature e tendaggi. Sono possibili isolamenti
e l’utilizzo di vetri che permettono il controllo del ﬂusso di luce cambiando
la loro trasparenza (vetri di tipo elettro-cromico). Vi sono sistemi di control-
lo della luminosità basati su sensori di luminosità disposti nelle diverse zone
dell’ediﬁcio che permettono un risparmio di energia. Le caratteristiche archi-
tettoniche come ad esempio le colonne o le tende da sole possono essere trattate
includendo gli eﬀetti di ombra e riﬂessione.
A.1.2 Dati
Il software comprende data set dell’ASHRAE (The American Society of Hea-
ting, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers advances technology to
serve humanity and promote a sustainable world) e oﬀre la possibilità di sca-
ricare e installare su richiesta oltre 1300 dati orari di varie località nei diversi
continenti. La lista completa dei dati forniti è presentata sul sito del prodotto.
Alcuni template permettono all’utente di caricare tipiche costruzioni ad uso
abitativo, le diverse attività che vi si svolgono all’interno, tipo di riscaldamento
o raﬀrescamento ed illuminazione.
A.2 EnergyPlus
EnergyPlus è il simulatore di calcolo utilizzato da DesignBuilder. Mentre que-
st’ultimo presenta una utile interfaccia con cui si possono impostare moltissi-
mi parametri, Energyplus si occupa di tradurre nei calcoli i dati visualizzatiA.2 EnergyPlus 65
nell’interfaccia. EnergyPlus si basa sui programmi BLAST (Building Loads
Analysis and System Thermodynamics) e DOE-2 sviluppati e realizzati tra la
ﬁne degli anni ’70 ed i primi anni ’80 come simulatori di carico e energia.Appendice B
Algoritmo di identiﬁcazione PEM
L’identiﬁcazione dei sistemi è una scienza che si preﬁgge l’obiettivo di stimare
modelli di sistemi a partire da dati sperimentali. Essa trova grande applica-
zione nel settore dell’automatica, ma non solo. Numerosi sistemi infatti sono
diﬃcili da modellare tramite le leggi della ﬁsica o troppo complicati: per questo
motivo l’identiﬁcazione cerca di trovare un modello che si adegui alle misure
eﬀettuate. In genere si sceglie un segnale di input al quale sottoporre il si-
stema e si misurano quindi le sequenze in uscita. Avremo dunque le seguenti
sequenze:
• u(t) = u(1);u(2);:::;u(N)      > INGRESSI;
• y(t) = y(1);y(2);:::;y(N)      > USCITE;
dove N rappresenta il numero di misure. Va aggiunto inoltre che bisogna te-
nere sempre conto che le misure non sono perfette ma inevitabilmente aﬀette
da rumore. Queste sequenze sono dunque i parametri di input per la pro-
cedura di identiﬁcazione. Possiamo distinguere tre tipologie di procedure di
identiﬁcazione:
1. Identiﬁcazione a scatola bianca (“white-box”): il modello viene ricavato
tramite le leggi della ﬁsica;
2. Identiﬁcazione a scatola grigia (“grey-box”): conosciamo la struttura del
modello ma non sono noti solo alcuni parametri che vogliamo stimare;
3. Identiﬁcazione a scatola nera (“black-box”): non conosciamo nulla sul
sistema;
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Nel caso in cui abbiamo già una struttura del modello per il sistema o ne
abbiamo supposta una e abbiamo bisogno di ricavare una serie di parametri si
parla di identiﬁcazione parametrica.
Una procedura di identiﬁcazione deve necessariamente prevedere una fase di va-
lidazione del modello ottenuto, tramite la quale stabiliamo la bontà del modello
ed eventualmente ne cambiamo la struttura o eﬀettuiamo nuovi esperimenti.
La validazione va in genere fatta non con gli stessi dati usati per l’identiﬁcazio-
ne ma con nuove misure. Per quanto riguarda la procedura di identiﬁcazione
esistono numerose metodologie. Ad esempio per la stima parametrica vi sono
alcuni algoritmi come ad esempio il metodo PEM.
Il Prediction Error Method (letteralmente: metodo dell’errore di predizione),
spesso siglato come PEM, è un metodo di stima parametrica di un modello:
in pratica si suppone nota la struttura e si vogliono identiﬁcare i parametri
partendo da dati sperimentali (misurati) sulle uscite ottenute a partire dagli
ingressi da noi scelti per eccitare il sistema. L’idea sta nel costruire, a partire
dalla struttura di modello scelta (secondo particolari criteri), un predittore
ovvero un sistema che, date le uscite e gli ingressi passati, fornisce una stima
dell’uscita presente. Il metodo PEM stima i parametri cercati minimizzando
gli errori di predizione, ovvero minimizzando un funzionale di costo dipendente
da questi errori che a loro volta sono funzione dei parametri incogniti e delle
misure.
Inizialmente viene deﬁnito il predittore ^ y(t) in funzione dei dati passati:
^ y(t) = f(y(t   1):::y(1);u(t   1):::u(1)) (B.1)
Si suppone che il predittore ^ y(t) sia una funzione lineare delle osservazioni degli
ingressi e uscite passati:




T(t) = [y(t   1):::y(1);u(t   1):::u(1)] (B.3)
e  è il vettore dei coeﬃcienti degli ingressi e uscite passati. Viene dunque
deﬁnito l’errore di predizione sul parametro :
(t) = y(t)   '
T(t) (B.4)69
dove y(t) indica il valore vero misurato. Viene inﬁne aggiornato il parametro
 minimizzando l’errore quadratico medio di predizione:









dove N è il numero dei dati in ingresso e uscita a disposizione.Appendice C
Reti neurali artiﬁciali
Le reti neurali artiﬁciali (ANN “Artiﬁcial Neural Networks” in inglese) sono
modelli matematici che rappresentano l’interconnessione tra elementi deﬁniti
neuroni artiﬁciali, ossia costrutti matematici che in qualche misura imitano
le proprietà dei neuroni viventi. Questi modelli matematici possono essere
utilizzati sia per ottenere una comprensione delle reti neurali biologiche, ma
ancor di più per risolvere problemi ingegneristici di intelligenza artiﬁciale come
quelli che si pongono in diversi ambiti tecnologici (in elettronica, informatica,
simulazione, e altre discipline). Una rete neurale artiﬁciale può essere realizzata
sia da programmi software che da hardware dedicato (DSP, Digital Signal
Processing). Nella maggior parte dei casi una rete neurale artiﬁciale è un
sistema adattivo che cambia la sua struttura basata su informazioni esterne
o interne che scorrono attraverso la rete durante la fase di apprendimento.
In termini pratici le reti neurali sono strutture non-lineari di dati statistici
organizzate come strumenti di modellazione. Esse possono essere utilizzate per
simulare relazioni complesse tra ingressi e uscite che altre funzioni analitiche
non riescono a rappresentare. Sono molto utili in caso di identiﬁcazione “black-
box” cioè quando a priori non si conosce nulla del modello. Una rete neurale
artiﬁciale riceve segnali esterni su uno strato di nodi (unità di elaborazione)
d’ingresso, ciascuno dei quali è collegato con numerosi nodi interni, organizzati
in più livelli. Ogni nodo elabora i segnali ricevuti e trasmette il risultato a nodi
successivi.
Il principio di funzionamento della rete neurale è rappresentato in ﬁgura C.1.
Dati uno o più ingressi (input) e una o più uscite (target), la rete si aggiorna in
linea aggiustando i suoi pesi per riprodurre la funzione che approssima meglio
la relazione input/target. Ad esempio in ﬁgura C.2 è rappresentata una rete a
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Figura C.1: Schema di funzionamento di una rete neurale
Figura C.2: Esempio di rete a tre livelli
tre livelli. Ogni neurone è caratterizzato da una matrice riga di pesi (weight)
W (indica in che modo vengono pesati gli ingressi al neurone), un valore di
bias b, e un uscita a. La rete raﬃgurata ha r input, s1 neuroni nel primo
livello, s2 neuroni nel secondo livello ed s3 neuroni nel terzo livello. Da notare
che l’output del primo e del secondo livello è l’input del livello successivo.
Il secondo livello può essere analizzato come una rete a un livello con s1 input,
s2 neuroni e s2 vettori riga di pesi (uno per ogni neurone). Questo ragiona-
mento può essere fatto per ogni livello. La relazione tra ingressi e uscita di















in cui viene indicato con:73
• ai
j: l’uscita del j-esimo neurone al i-esimo livello;
• fi
j: la funzione di uscita del j-esimo neurone al i-esimo livello;
• si 1: il numero di ingressi al i-esimo livello;
• wi
k;j: il peso (weight) del k-esimo ingresso del j-esimo neurone al i-esimo
livello;
• bi
j: il bias del j-esimo neurone al i-esimo livello;
I livelli di una rete neurale coprono ruoli diﬀerenti. Il livello che produce i valori
di uscita viene denominato output-layer, mentre gli altri vengono denominati
hidden-layers. La rete in ﬁgura C.2 ha tre livelli di cui primi due hidden.
Qualche autore designa i valori di input come un altro livello (input-layer).
Principali tipologie di reti neurali
Feedforward neural networks
Le feedforward neural networks sono state le prime e le più semplici tipologie
di reti artiﬁciali progettate. In queste reti, l’informazione muove solamente
in una direzione, dagli ingressi alle uscite, attraverso gli hidden-layers e ﬁno
all’output layer. Non vi sono cicli o loop.
Dynamic neural networks
Al contrario delle reti feedforward, le reti dinamiche sono modelli con propa-
gazione dell’informazione in entrambe le direzioni. Sono utili nel caso vi sia un
feedback tra uscite ed ingressi, come nello schema rappresentato in ﬁgura C.3
Radial basis networks
Una radial basis network è una rete artiﬁciale che usa radial basis functions
(RBF) come funzioni di attivazione. Una RBF è una funzione i cui valori
dipendono solo dalla distanza da un punto, chiamato centro. Le RBF hanno
di solito tre livelli: uno di input, uno hidden e l’ultimo di output.74 C. Reti neurali artiﬁciali
Figura C.3: Schema di funzionamento di una rete dinamica
Algoritmo di backpropagation
L’algoritmo di backpropagation (propagazione dell’errore) è il principale e il
più diﬀuso algoritmo di apprendimento delle reti neurali. Per apprendimento
si intende la modiﬁca dei pesi delle connessioni in modo tale che si minimizzi
una certa funzione di errore E dipendente dai pesi della rete. Tale funzione
dipende dal vettore h-esimo di output (yh) restituito dalla rete, dato il vettore
h-esimo di ingresso (xh) e dal vettore h-esimo di target (th) (che fa parte del
training set). Il training set è dunque un insieme di N coppie di vettori (xh,th),











dove l’indice k rappresenta il valore corrispondente al k-esimo neurone di out-
put. Per minimizzare l’errore si possono utilizzare diverse tecniche di otti-
mizzazione tra cui per esempio l’algoritmo di discesa del gradiente (gradient-
descent).Appendice D
Stimatore asintotico dello stato
Viene descritta brevemente la costruzione dello stimatore dello stato di ordine
intero (per approfondimenti si veda [9]).




x(k + 1) = Fx(k) + Gu(k) , k 2 Z
y(k) = Hx(k)
(D.1)
Viene costruito ora un sistema copia che prevede la correzione della stima
attraverso la matrice L:
^ x(k + 1) = F^ x(k) + Gu(k) + L(y(k)   ^ y(k))
= [F   LH]^ x(k) + Gu(k) + Ly(k)
(D.2)
L’errore di stima vale e(k) = x(k)   ^ x(k):
e(k + 1) = x(k + 1)   ^ x(k + 1)
= [F   LH]x(k)   [F   LH]^ x(k)
= [F   LH]e(k)
(D.3)
Il progetto di L deve garantire che la matrice della dinamica dell’errore F  LH
abbia tutti gli autovalori j[F   LH]j < 1. In questo caso si ha infatti che
l’errore di stima converge: limk!1 e(k) = 0: Lo stimatore è inoltre detto di
ordine intero poichè ha dimensione pari a quella del sistema . Lo schema di
principio dello stimatore (indicato con ^ ) di un sistema  è riportato in ﬁgura
D.1.
1Senza perdita di generalità si trascura il legame diretto (attraverso la matrice D) tra
ingresso e uscita
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Figura D.1: Connessioni con il sistema da stimare: stimatore asintotico dello
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